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Przadsichiorstwo Energetyki Cieplnej w Korskich
‘ Spatk3 22.0.
Wplyngto dnia ../ Y71 |2 Tomasz Szatkowski
‘ 040 Prezes Zarzadu
Nr ..\:/A{-A-/('(‘-LMZZH'niil“ilil“ll“ll“b!. PEC W KOﬁSkiCh Sp. ) oo,

ul. Armii Krajowej 5
26-200 Konskie

W odpowiedzi na pismo znak: L.dz. PEC/365/2022 w sprawie ,,Planu wprowadzania
ograniczen w dostarczaniu i poborze ciepta” przez Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej
w Konskich Sp. z 0.0. informujg, ze uzgadniam przedmiotowy plan.

Ponadto wskazuje, ze § 15 rozporzadzenia Rady Ministréw w sprawie szczegétowych zasad
i trybu wprowadzania ograniczen w sprzedazy paliw statych oraz w dostarczaniu i poborze energii
elektrycznej lub ciepta (Dz. U. z 2021, poz. 2209), obliguje podmiot prowadzacy dziatalno$¢
w zakresie zaopatrzenia w cieplo do zapoznania odbiorcow z planem wprowadzania ograniczen
w dostarczaniu ciepla przez ogloszenie zamieszczane w sposdb zwyczajowo przyjety w danej
miejscowosci lub w formie elektronicznej na swojej stronie internetowej, albo w formie ustalonej
w umowach, co najmniej 30 dni przed dniem rozpoczgcia okresu, na jaki ten plan zostat

uzgodniony, zgodnie z § 14 ust. 2 ww. rozporzadzenia.

Zalaczniki:

Plan wprowadzenia ograniczen w dostarczaniu i poborze ciepta PEC Konskie, 3 egz. — zwrot.
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1. Wstep

Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej w Konskich Sp. z ograniczong odpowiedzialnoscia,
zwane dalej PEC Konskic prowadzi dzialalnos¢ w zakresie wytwarzania, przesylania
i dystrybucji ciepta. PEC Konskie jest przedsigbiorstwem energetycznym w $wietle art. 3 pkt
12 ustawy — Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 roku, ktére prowadzi
koncesjonowang dzialalno$¢ gospodarcza w zakresic migdzy innymi dostawy ciepta
systemowego.

Wykaz koncesji posiadanych przez PEC Konskie:

1. Wytwarzanie ciepta koncesja nr WCC/460/351/U/OT3/98/MW z dnia 30 pazdziernika
1998 r,, przedtuzono wazno$¢ koncesji Decyzjg Prezesa URE nr WCC/460-
7T0/351/W/01.0/2007/KK 7z dnia 27.09.2007 r. do 30 listopada 2018 roku,
a nast¢gpnic do 30 listopada 2028 r. decyzja z dn. 23 listopada 2017r (pismo
4110.32.2017.MMil) 1 decyzjg z dn.12.04.2022 pismem nr.OKA.4110.47.2021.RZ.

2. Przesytanic i1 dystrybucja ciepta koncesja nr PCC/482/351/U/OT-3/98/MW z dnia
30 pazdziernika 1998 r., przedtuzono waznos¢ koncesji Decyzjg Prezesa URE nr
PCC/482-7T0/351/W/OLO/2007/KK 7z dnia 27.09.2007 r. wazno$¢ koncesji do
30 listopada 2018 roku, a nast¢pnic do 30 listopada 2028r decyzjg z dnia 23 listopada
2017r(pismo  4110.33.2017.) 1 decyzja =z dn.12.04.2022 pismem nr.
OKA.4110.4.2022.R7.

Termin obowigzywania powyzszych koncesji to 30 listopad 2048 roku.

Obszarem dziatalnos¢ PEC Konskie jest miasto Konskie. Gmina Miasto Konskie jest
wilascicielem 100 % udzialéw Spotki.

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest plan wprowadzenia ograniczen w dostarczaniu i poborze
ciepta, o ktérych mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo
Energetyczne (Dz. U. z 2017r poz. 220 1 791) w przypadku wprowadzenia na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej ograniczen w sprzedazy paliw statych oraz dostarczania i poboru
energii elektrycznej.

Plan ograniczen w poborze ciepta moze by¢é wprowadzony po wyczerpaniu wszelkich
dostepnych srodkow stuzacych zaspokajaniu potrzeb odbiorcdw, przy dolozeniu nalezytej
starannosci w zakresie zapewnienia maksymalnych dostaw ciepta z dostepnych zrédet.

Ograniczenia w dostarczeniu ciepta nic mogg powodowac:

1) zagrozenia bezpieczenstwa osob, w tym zagrozenia zycia lub zdrowia oséby

2) uszkodzenia lub zniszczenia urzgdzen lub ich zespotow - wykorzystywanych
bezposrednio w procesach technologicznych, w tym zaktocen w funkcjonowaniu urzadzen
lub ich zespotow, przeznaczonych bezposrednio do wytwarzania, przesylania lub
dystrybucji energii elektrycznej lub ciepta lub wydobycia, przesytania lub dystrybucji paliw
gazowych;

3) zaktocen w funkcjonowaniu obiektow mieszkalnych;

4) zaklocen w funkcjonowaniu obiektow przeznaczonych bezposrednio do wykonywania
zadan dotyczgcych:

a/ bezpieczenstwa lub obronnosci panstwa okreslonych w odrebnych przepisach,



b/ obronnosci pafstwa w zakresie mobilizacji gospodarki okreslonych w odrebnych
przepisach,

¢/ opieki zdrowotnej,

d/ edukacji,

e/ opieki w formie ztobka, klubu dzieci¢cego oraz wychowania przedszkolnego,

{7 wydobywania paliw kopalnych ze 716z, ich przerobki i dostarczania do odbiorcow,

g/ ochrony $rodowiska.

Ograniczenia w dostarczaniu ciepla dotycza tylko odbiorcéw koncowych i polegaja na
obnizeniu parametréw jakosciowych lub ilosciowych lub wstrzymaniu dostarczania ciepta
w taki sposob, aby nie doprowadzi¢ do nicodwracalnych zmian w infrastrukturze
technicznej, ktora stuzy do wytwarzania, przesylania lub dystrybucji ciepta.

3. Podstawa prawna

1. Prawo energetyczne w szczegdlnosci art. 10 1 art. 11 ustawy -
z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo Energetyczne (Dz. U. 2021 r. poz. 716 1 868)

2. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 08 listopada 2021 r. w sprawie szczegétowych
zasad i (rybu wprowadzania ograniczen w sprzedazy paliw stalych oraz w dostarczaniu
i poborze energii elektrycznej lub ciepla (Dz.U. 1 grudnia 2021, poz. 2209).

3. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 lutego 2003
r. w sprawie zapasow paliw w przedsigbiorstwach energetycznych (Dz. U. 2003 Nr 39,
poz. 338 z pdz. zm.).

4. Charakterystyka systemow cieplowniczych
4.1. Potrzeby cieplne odbiorcodw i sposob dostawy ciepla.

PEC Konskie cksploatuje 4 zrodla ciepta o tacznej mocy =zainstalowanej 27,7 MW,
zlokalizowane na terenie miasta Konskie. Kazde ze zrodel pracuje dla potrzeb
wyodrebnionego systemu cieplnego.

4.1.1. Cieptownia, Konskie ul. Odlewnicza 5, kociol wodny WR 15 o mocy
15 MW, 3 kotly wodne gazowe wysokoparametrowe typu VITOMAX 200-HW o
mocy 2,8 MW kazdy (razem 8,4 MW) i fgcznie 23,4 MW.

4.1.2. Kottownia gazowa K-1 3 kotly wodne niskoparametrowe VIESSMAN,
VITOPLEX 200 o mocach 2 x 700 kW 1 1 x 350 kW, razem 1,75 MW.

4.1.3. Kotlownia gazowa K-2 2 kotlty wodne niskoparametrowe VIESSMANN
PAROMAT-SIMPLEX o mocy 575 kW , razem1,15 MW.

4.1.4. Kottownia gazowa K-3 2 kotly wodne niskoparametrowe VIESSMAN
VITOPLEX 200 o mocach 2x700 kW, razem 1,4 MW

Wykaz zrodet ciepla zawiera tabela nr 1. Tabela zawiera réwniez informacje dotyczace
stosowanych paliw w tym wielkosci okreslajace ich zuzycie.

Produkowane ciepto, w zaleznosci od miejsca wytworzenia, dostarczane jest odbiorcom
za pomocg sieci cieptowniczych.



Tabela nr 1

Zrodla ciepla i ich moc zainstalowana

L.p. Nazwa kotlowni 1.aczna moc Rodzaj Roczne
zainstalowana stosowanego zapotrzebowanie
MW/ paliwa paliwa
/Mg/ lub m’
1 Cieptownia PEC, Konskie 23,4 Wegiel kamienny 6400 t
Sp. zoo ulica Odlewnicza 5 MII typ 32.1- ok.
32.2, gaz ziemny 400000 m*
wysokometanowy t].
4513523 kWh
2 Kottownia K-1, Konskie, 1,75 Gaz ziemny
ulica Niepodleglosci 13A wysokometanowy 522116 m?
3 Kotlownia K-2, Konskie 1,15 Gaz ziemny t
ulica Stoinskiego 2A wysokometanowy | 5891457 kWh
4 Kottownia K-3, Konskie 1,40 Gaz ziemny
ulica 3-go Maja 7 wysokometanowy

Struktura odbiorcow ciepla

1%

= Ciepfownia = K-1

K-2

K-3

Rys. 1 Udzial poszczegolnych zrédet w catkowitej produkcji w 2021 roku




Tabela nr 2
Wykaz odbiorcéw ciepla objetych planem wylgaczen

L.P. | NAZWA ODBIORCY ADRES ODBIORCY MOC CIEPLNA
ZAMOWIONA/

MW/
1 | Lokal uzytkowy Konskie, Plac Kosciuszki 5 0,006
2 | Lokal uzytkowy Konskie ul. Staszica 0,250
3 Lokal uzytkowy Konskie, Warszawska 26 0,025
4 Lokal uzytkowy Konskie, Spotdzielcza, 16 0,079

Stycznia,

0,075
S Lokal uzytkowy Konskie ul. Pocztowa 1 0,112
6 Lokal uzytkowy Konskie, Pitsudskiego 16 0,025
7 Lokal uzytkowy Konskie, Plac Kosciuszki 4 0,033
8 Lokal uzytkowy Konskie, L.azienna 13 0,048
9 Lokal uzytkowy Konskie, Spokojna 2 0,0535
10 Lokal uzytkowy Konskie, Warszawska 13 0,190
11 Lokal uzytkowy Konskie, 16 Stycznia 1A 0,007
12 Lokal uzytkowy Konskie, Putaskiego 0,0097
13 Lokal uzytkowy Konskie, Targowa 3 0,010
14 Lokal uzytkowy Konskie, Targowa 3 0,010
15 Lokal uzytkowy Konskie, Pocztowa 8F 0,023
16 Lokal uzytkowy Konskie, Spotdzielcza 8B 0,070
17 Lokal uzytkowy Konskie ul. Warszawska 15/b 0,0075




18 Lokal uzytkowy Kofiskie ul. Pocztowa 10 0,004
19 Lokal uzytkowy Konskie ul. Warszawska 15 0,0025
20 Lokal uzytkowy Konskie ul. Pitsudskiego 4 0,0077
21 Lokal uzytkowy Konskie ul. Pocztowa 8 0,006
22 Lokal uzytkowy Konskie ul. Pitsudskiego S0A 0,005
23 Lokal uzytkowy Konskie ul. Warszawska 15 0,0075
24 Lokal uzytkowy Konskie, ul. Brzozowa 4 0,012
25 Lokal uzytkowy Konskie ul. Pocztowa 8A 0,0067
26 Lokal uzytkowy Konskie, ul. Pocztowa 8D 0,006
27 Lokal uzytkowy Konskie, ul. Odrowaza 4 0,010
28 Lokal uzytkowy Konskie, Plac Kosciuszki 3 0,004
29 Lokal uzytkowy Konskie Plac Kosciuszki 5 0,012
30 Lokal uzytkowy Konskie ul. 16 Stycznia 1 0,005
31 Lokal uzytkowy Konskie ul. Pitsudskiego 4 0,0017
32 Lokal uzytkowy Konskie ul. Pitsudskiego 8 0,0051
33 Lokal uzytkowy Konskie, ul. Warszawska 15 0,004
34 Lokal uzytkowy Pl.Kosciuszki 5 0,006
35 Lokal uzytkowy Lipowa 16 0,280
36 Lokal uzytkowy Lipowa 14 0,221
37 Lokal uzytkowy 1 Maja 22 0,008
38 Lokal uzytkowy 1 Maja 23 0,020




39 Lokal uzytkowy Pl. Kosciuszki 3 0,006
40 Lokal uzytkowy Pl. Ko$ciuszki 3 0,004
41 Lokal uzytkowy 16 Stycznia 7A 0,041
42 Lokal uzytkowy Robotnicza 2A 0,020
43 Lokal uzytkowy Staszica 2A 0,100
44 Lokal uzytkowy Lazienna 8 0,050
45 Lokal uzytkowy Warszawska 15 0,015

RAZEM 1,9039

. Charakterystyka techniczna zZrédel ciepla, z ktorych zasilani sa

odbiorcy objeci planem wylaczen

Zrédiem ciepta zasilajacym system cieptowniczy, z ktérego sa zasilani odbiorcy ciepla
podlegajacy ograniczeniom w sprzedazy ciepla jest cieplownia PEC w Konskich
zlokalizowana na nieruchomosci przy ulicy Odlewniczej 5.

Cieptownia jest wyposazona w kociot wodny typu WR 15 0 mocy 15 MW kotlowni¢
gazowa pracujacg na wspolng sie¢ wyposazong w 3 kotly gazowe typu VITOMAX
200-HW o tacznej mocy 8,4 MW. Laczna moc zainstalowana wynosi 23,4 MW .

W okresie sezonu grzewczego pracuje kociot WR 15, a kotly gazowe stanowig
rezerwe lub wigczane sg w szczycie zapotrzebowania na ciepto.

PEC w Konskich posiada wlasng stacje transformatorowa 110/15/6 kV oraz 6/0,4 kV,
z ktorej zasilane sg obiekty cieplowni i odbiorcy energii elektrycznej na terenie
dawnego zaktadu metalurgicznego Zamtal .

Temperatura wody zasilanie/powrét wynosi 120°/70° C, ci$nienie zasilanie/powrdt
wynosi 0,72/0,34 MPa, ci$nienie dyspozycyjne w zrodle — 0,38 MPa.

Roczna produkcja ciepta z cieptowni wynosi 135563 GJ (2021 rok).

Paliwem jest wegiel kamienny typ 32.1 — 32.2 sortyment M II oraz gaz ziemny
wysokometanowy. Roczne zuzycie paliwa o wartosci opalowej 22-23 MlJ/kg
planowane jest na 2022 rok i lata nastepne na poziomie 6400 Mg oraz okoto 400000
m® gazu ziemnego rocznie.

Miesieczne zuzycie paliwa wraz z wielkoscig zapaséw wymaganych przepisami
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 lutego
2003 r. w sprawie zapasoéw paliw w przedsiebiorstwach energetycznych (Dz.U. nr 39

poz. 338) oraz planowane zuzycie dobowe w poszczegdlnych miesigcach zestawiono
w tabeli nr 3.



Tabela nr 3
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Zuzycie i wielko$ci zapaséw opalu zuzywanego w Cieplowni 30 dniowe

Miesiac Zapas Planowane zuzycie | Planowane zuzycie | Planowane zuzycie
30-dniowy miesi¢czne miesigczne miesieczne
wymagany /Mg/ w 2022 /Mg/ w 2023 /Mg/ w 2024
Rozporzadzeniem
MG/

1 2 3 4 5
Styczen 1247 1100 1100 1100
Luty 059 950 950 950
Marzec 767 900 900 900
Kwiecien 166 650 650 650
Maj 166 100 100 100
Czerwiec 0 0 0 0
Lipiec 0 0 0 0
Sierpien 0 0 0 0
Wrzesien 166 100 100 100
Pazdziernik 208 600 600 600
Listopad 1055 800 800 800
Grudzien 1151 1200 1200 1200
Razem 5887 6400 6400 6400

6. Rodzaje i parametry technologiczne nosnika ciepla oraz sposoby jego
regulacji

Cieplownia Konskie, ulica Odlewnicza 5.

Nosnikiem wytwarzanego ciepta jest goraca woda o zmiennej temperaturze (maksymalna
temperatura na wejsciu do sieci wynosi 120°, a minimalna 60° C). System pracuje w uktadzie
regulacji jakosciowej i jakosciowo-ilodciowej, tzn. dostosowujac moc cieplng Cieplowni do
chwilowego  zapotrzebowania  odbiorcow — wynikajacego ze  zmian  warunkow
atmosferycznych, poprzez zmiang temperatury nosnika ciepta i/lub przeptywu. Regulacja
realizowana jest przez dzialanie obstugi Cieptowni i automatyki na weztach cieplnych
W sezonie grzewczym cisnienia na wyjsciu i powrocie sieci wynosza zasilanie/powrot
0,72 MPa/0,34 MPa, ci$nienie dyspozycyjne w zrodle ciepta — 0,38 MPa.

Wytwarzane cieplo jest wykorzystywane w sezonie grzewczym (okres od wrzesnia do maja)
dla potrzeb ogrzewania budynkoéw mieszkalnych, ustugowych i uzytecznosci publicznej.
Temperatura, przeptyw i ci$nienie na wyjéciu z Cieptowni (wejsciu do sieci) utrzymywana
jest przez obstuge Cieptowni, zgodnie z tabelg temperatur.

7. Rodzaje i parametry techniczne sieci cieplowniczej

Magistrala cieplownicza o $rednicy rurociggéow 2x400 mm poczynajac od Cieptowni
dostarcza ciepto do miasta Konskie tj. na osiedla: Warszawska, Centrum, Armii Krajowej,
Hubala, Mieszka I, Polna, Partyzantéw, Lipowa, Hubala, 16 Stycznia, Pocztowa, Zamkowa.
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Magistrala pracuje przez okres zimy tj. dostarcza ciepto do celéw grzewczych przez czas
trwania sezonu grzewczego zgodnie 2z Rozporzagdzeniem Ministra Gospodarki
z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegdlowych warunkdéw funkcjonowania
systemow cieptowniczych (Dz.U. Nr 16 poz. 92)

.W zasobach ogrzewanych przez PEC funkcjonuje podzial na poszczegdlne grupy
odbiorcow :

1. T-1 - odbiorcy zasilani cieplem wytworzonym w Cieptowni Miejskiej
dostarczanym za posrednictwem sieci cieptowniczej stanowigcej wlasnos$¢ dostawcy
poprzez wezly cieplne stanowigce wlasno$é odbiorcow.

2. T-2 - odbiorcy =zasilani cieplem wytworzonym w Cieplowni Miejskiej
dostarczanym za posrednictwem sieci cieptowniczej i indywidualnych weztow
cieplowniczych stanowigcych wlasnos¢ PEC Konskie.

3. T-3 - odbiorcy =zasilani cieptem wytworzonym w Cieptowni Miejskiej
dostarczanym za posrednictwem sieci cieptowniczej i grupowych weztow cieplnych
stanowigcych wlasnos¢ PEC Konskie.

4. T-4 - odbiorcy =zasilani cieplem wytworzonym w Cieplowni Miejskiej
dostarczanym za posrednictwem sieci cieptowniczej i grupowych weztdw cieplnych
stanowigcych wlasnos¢ PEC Konskie oraz zewnetrznych instalacji odbiorczych
bedacych wlasnoscig odbiorcow a eksploatowanymi przez PEC Konskie.

5. T-5 - odbiorcy zasilani cieptem wytwarzanym w kotlowni gazowych
za posrednictwem sieci stanowigcej wlasnos$é odbiorcow .

Magistrala cieptownicza z racji réznego okresu jej budowy realizowana jest
w roznych technologiach i systemach. Jest to sie¢ podziemna z izolacjg tradycyjng
1 w technologii preizolowane;j.

W  zakladzie realizuje si¢ wymian¢ najbardziej wyeksploatowanych odcinkéw sieci
cieplowniczej wykonywanych tradycyjnie na preizolowane . Obecnie sie¢ preizolowana
stanowi ok.51% catej sieci.

Calkowita dtugos¢ sieci wysokoparametrowej wynosi 11,888 km.



8. Tabele

w dostarczaniu ciepla

Dla I stopnia ograniczen stosuje si¢ tabelg regulacyjng taka jak bez ograniczen.

regulacyjne

12

dla poszczegolnych wielkoSci

tzew Temperatura zasilania i powrotu niskich
_parametrow
OC tzas tpow
12 33 30
11 35 32
10 37 33
9 39 34
8 41 35
7 43 36
6 45 38
5 47 39
4 49 40
3 51 41
2 53 43
1 55 44
0 56 45
-1 58 46
-2 59 48
-3 61 49
-4 63 50
-5 65 51
-6 66 53
-7 68 54
-8 70 55
-9 71 56
-10 73 58
-11 75 59
-12 76 60
-13 78 61
-14 80 63
-15 82 64
-16 83 65
-17 85 66
-18 87 67
-19 88 69
-20 90 70

ograniczen
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Tabela regulacyjna dla drugiego , trzeciego i czwartego stopnia ograniczen. Regulacja
ograniczen odbywa si¢ w wezlach wymiennikowych i realizowana jest przez obstuge sieci
cieplne;j.

tzew II stopien 1T stopien IV stopien
oC t, ts s tp i s
12 33,0 30,0 33,0 30,0 33,0 30,0
11 35,0 32,0 35,0 32,0 35,0 32,0
10 37,0 33,0 37,0 33,0 37,0 33,0
9 39,0 34,0 39,0 340 39,0 34,0
8 40,0 35,9 40,7 35,3 40,3 35,2
7 41,5 36,7 41,4 35,7 40,7 35,3
6 42,9 37,6 42,1 36,0 41,0 35,5
5 443 38,4 42,8 36,4 41,4 35,7
4 45,8 39,3 434 36,7 41,7 35,9
3 47,2 40,2 44,1 37,1 42,1 36,0
2 48,6 41,0 448 37,4 42,4 36,2
| 50,0 41,9 45,5 37,8 42,8 36,4
0 51,5 42,8 46,2 38,1 43,1 36,6
-1 52,9 43,6 46,9 38,4 43,4 36,7
-2 54,3 44,5 47,6 38,8 43,8 36,9
-3 55,8 45,3 48,3 39,1 44,1 37,1
-4 57,2 46,2 49,0 39,5 44,5 37,2
-5 58,6 47,1 49,7 39,8 44,8 37,4
-6 60,0 47,9 50,3 40,2 45,2 37,6
-7 61,5 48,8 51,0 40,5 45,5 37,8
-8 62,9 49,7 51,7 40,9 45,9 37,9
-9 64,3 50,5 52,4 41,2 46,2 38,1
-10 65,8 51,4 53,1 41,6 46,6 38,3
-11 67,2 52,2 53,8 41,9 46,9 38,4
=12 68,6 53,1 54,5 422 472 38,6
-13 70,0 54,0 55,2 42,6 47,6 38,8
-14 71,5 54,8 35,9 42,9 47,9 39,0
-15 72,9 55,7 56,6 43,3 48,3 39,1
-16 74,3 56,6 57,2 43,6 48,6 39,3
-17 75,8 574 1.9 44,0 49,0 39,5
-18 77,2 58,3 58,6 44,3 493 39,7
-19 78,6 59,1 59,3 44,7 49,7 39,8
-20 80,0 60,0 60,0 45,0 50,0 40,0

Tz —temperatura zasilania  Tp —temperatura powrotu
Temperatura dla $rednich warunkéw atmosferycznych (zachmurzenie zmienne, wiatr slaby
3 do 8 m/s). Dla innych warunkow atmosferycznych stosowa¢ zmiang temperatur: Tz o + max

5°C Tp o max + 5°C.
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STOPNIE OGRANICZEN

Stopien — 1.

Wprowadzane ograniczenia dotyczy odbiorcow cieplej wody uzytkowej i polega na obnizeniu
temperatury cwu do 40°C. Spowoduje to obnizenie zapotrzebowania ciepta o 0.4 MW.
Przedtuzy to prace Cieptowni o ok.1 dzien.

Stopien - 2.

Wprowadzenie ograniczenia polega na wylgczeniu odbiorcow pobierajacych ciepto dla celow
przemystowych oraz zakladow ushugowych (wg tabeli nr 2.) Dzigki wprowadzonemu
ograniczeniu moce wytworcze zostang ograniczonce maksymalnic 0 1,9039 MW, co przedtuzy
prace Cieptowni PEC w Konskich o ok. 4 dni. Wylaczenic dostawy ciepta bedzie realizowane
w weztach odbiorcow.

Stopien — 3

Wprowadzenie ograniczenia polega na wylaczeniu cwu dla odbiorcow korzystajacych z tej
funkeji. Da to dalsze ograniczenic produkeji ciepla 0 0,9 MW. Przedtuzy to prace Cieplowni
0 ok. 2 dni.

Stopien — 4

Po wprowadzeniu ograniczenia 3 wprowadzenic ograniczenic dotyczy odbiorcow
komunalnych i mieszkaniowych i polega na utrzymaniu temperatury w lokalach na poziomie
+10 °C. W tym stopniu ograniczenia wyniosg ok.5 MW, co pozwoli przediuzy¢ pracg
Cicptowni PEC w Konskich o dalsze 10 dni.

W okresie od 1 wrzesnia do 31 maja - zgodnie z Zarzadzeniem Wojewody Swictokrzyskiego
nr 126/2008 z dnia 07 listopada 2008 roku - ochronic przed wprowadzeniem ograniczen
podlegaja odbiorcy pobicrajgcy cicplo na potrzeby:

- gospodarstw domowych

- szpitale, zaklady opicki zdrowotne]

- przedsigbiorstwa energetyczne

- obiekty i urzadzenie telekomunikacji, pocztowe, telewizyjne i radiowe

_ obiekty wazne dla bezpicczenstwa i obronnosci panstwa

- ztobki

- przedszkola

- edukacji

_ domy pomocy spotecznej, placowki opickuficzo-wychowaweze

- zaktady karne 1 domy poprawcze,

Udziat odbiorcow chronionych w ogélnej liczbie odbiorcow wynosi ok. 89,5%.



9. Wspolpraca podmiotow w warunkach wprowadzania w zycie planu
ograniczen w dostawach ciepla

Po zaistnieniu warunkow prawnych do wprowadzenia planu ograniczen w dostarczaniu
1 poborze ciepta oraz po uwzglednieniu stanu rzeczywistych zapasoéw paliwa ustala si¢
nast¢pujacy tryb post¢powania:

9.1. Prezes Przedsigbiorstwa Energetyki Cieplnej w Konskich  podejmuje decyzje
o wprowadzeniu okreslonego stopnia ograniczenia 1 nakazuje Kierownikowi
Cieptowni Dyspozytorowi Ruchu Sieciowego wprowadzi¢ go w zycie.

9.2. Dyspozytor Ruchu Sieciowego powiadamia odbiorcéw ciepta objetych planem
ograniczen o przystgpieniu do jego realizacji podajac obowigzujacy stopien
ograniczenia, dat¢ 1 godzing rozpocz¢cia obowigzywania ograniczenia oraz
przewidywany czas trwania, a takze adres strony internetowej, na ktérej bedg
podawane na biezgco informacje dotyczgce realizacji planu ograniczen w dostawach
ciepla.

9.3. Na podstawie informacji zawartych w powiadomieniu, o ktérym mowa w punkcie
9.2. prowadzgcy ecksploatacj¢ weztow cieptowniczych 1 kotlowni realizuje plan
ograniczen zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie 8.

9.4. Wprowadzone ograniczenia w dostawach ciepta obowigzujg do chwili ich odwotania.
Decyzje o odwotaniu ograniczen (zmianie stopnia ograniczenia lub powrocie do
normalnych warunkow zasilania podejmuje Prezes PEC w Konskich.

9.5. Informacj¢ o wprowadzeniu (odwotaniu) ograniczenn Dyspozytor Ruchu Sieciowego
PEC przekazuje zainteresowanym podmiotom drogg telefoniczng a takze w miarg
istnicjgcych mozliwosci technicznych takze w drodze poczty ¢ mail i niezwlocznie
potwierdza na pismie.

10.0rgan uprawniony do kontroli stosowania ograniczen

Zgodnie z trescig art. 11 ustep 5 pkt 3 ustawy Prawo Energetyczne organem uprawnionym
do kontroli stosowania ograniczen wprowadzonych w ramach realizacji niniejszego planu jest
Wojewoda Swi¢tokrzyski.

11.Waznos$¢ planu ograniczen w dostarczaniu i poborze ciepla
11.1. Plan wprowadzenia ograniczen w dostarczaniu i poborze ciepta po jego

uzgodnieniu z Wojewodg Swictokrzyskim zachowuje wazno$¢ przez okres nic
dtuzszy niz trzy lata liczgc od daty jego uzgodnienia.

11.2. Plan wprowadzania ograniczen w dostarczaniu i poborze ciepta podlega
aktualizacji, co najmnicj raz na trzy lata.
11.3. Wazny plan ograniczen w dostarczaniu i poborze ciepta PEC w Konskich

Zarzad Spotki wyklada do wgladu w siedzibie spétki w Konskich, ulica Armii
Krajowej 5 oraz zamieszcza go na stronie internetowej.

11.4. PEC w Konskich udziela odbiorcom niczbgdnych wyjasnien w sprawie Planu
ograniczen oraz udostepnia na zyczenie kserokopie tych fragmentow, w ktorych
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zawarte sg szczegélowe informacje istotne dla realizacji planu ograniczen przez

odbiorce.
11.5. Czynnosci, o ktorych mowa w punkcie 11.3 PEC w Konskich zobowigzany

jest zrealizowaé co najmniej na 30 dni przed dniem obowigzywania ograniczen.

Wykaz 0s6b odpowiedzialnych za realizacj¢ Planu wraz z numerami telefonow:

Lp. | Nazwisko i imi¢ Stanowisko Telefon Telefon Faks
stacjonarny komorkowy
1 Szatkowski Prezes 41-375-47-00 | 537-445-656 | 41-375-47-02
Tomasz

2 | Kordel Wojciech Dyr. d/s. tech. 41-375-47-00 | 602-579-580 | 41-375-47-02

3 Grochal Leszek Z-ca dyr. ds.|41-375-46-90 | 604-503-456 | 41-375-47-02

tech
4 | Korzekwa Starszy =~ mistrz | 41-375-45-10 | 606-752-188 | 41-375-47-02
Alcksander cieplowni
3 Musiat Starszy — mistrz | 41-375-45-10 | 608-685-498 | 41-375-47-02
Wilodzimierz dysp.sieci co
6 | Rusek Andrzej St.dysp.mocy 41-375-47-20 | 606-209-617 | 41-375-47-02

elektr. mistrz




Zalaczniki do planu
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Zalacznik nr 1 Tryb wprowadzania ograniczen w poborze ciepla oraz wielko$é tych

ograniczen
Lp Rodzaj Grupy Grupy Kryterium Organ Odpowiedzialni | Uwagi
ograniczenia odbiorcow, odbiorcow, wprowadzani | podejmujacy za  wykonanie
ktérych  nie | ktorych a ograniczenia | decyzje o | polecen
dotyczy dotyczy stopniu realizacji
ograniczenie ograniczenie ograniczenia programu
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1STOPIEN Zgodnie z | Odbiorcy Dotyczy Prezes PEC w | Kierownik Kierownik
Zarzadzeniem grupy: Il1i IV przypadku, w | Konskich Sp | Cieplowni Cieplowni
Wojewody ktorym  zapas | zoo Dyspozytor Dyspozytor
Swietokrzyskie paliwa obnizyt Ruchu Ruchu
20 si¢ ponizej Sieciowego Sieciowego
100%  zapasu zawiadamia
normatywnego odbiorcow
2 II STOPIEN Zgodnie z | Odbiorcy grupy | Dotyczy jw. jw Prezes PEC w
Zarzadzeniem I (przemystowi | przypadku, w Konskich ~ Sp.
Wojewody i zaklady | ktérym  zapas zoo informuje
Swie;toklzyskie uslugowe) paliwa obnizyl Wojewode
g0 si¢ ponizej.80% Swigtokrzyskie
zapasu go, Burmistrza
normatywnego Miasta i Gminy
Konskie,
Dyspozytor
Ruchu
Sieciowego
zawiadamia
odbiorcodw
3 111 STOPIEN jw. Odbiorcy grupy | Dotyczy jw Jw. jow.
11 i IV | przypadku, w
(komunalni i | ktérym  zapas
mieszkaniowi) paliwa obnizyl
si¢ ponizej 40%
i nie ma
mozliwosci
jego szybkiego
odbudowania.
4 IV STOPIEN - Wszyscy Dotyczy jw jw jow.
odbiorcy przypadku, w
ktéorym  zapas
paliwa obnizyl
sie ponizej 10%
zapasu
normatywnego i
nie ma
mozliwosci
jego szybkiego
odbudowania.




Zalacznik nr 2. Wykaz obiektow objetych planem ograniczen w dostawach

18

ciepla
L. | Nazwa Adres odbiorcy Moc
p. | odbiorcy cieplna
zamoéwion
a/MW/
1 | Lokal uzytkowy | Konskie, Plac Kosciuszki | 0,006
5
2 | Lokal uzytkowy | Konskie ul. Staszica 0,250
3 | Lokal uzytkowy | Konskie, Warszawska 26 | 0,025
4 | Lokal uzytkowy | Konskie, Spotdzielcza, 16 | 0,079
Stycznia,
0,075
5 | Lokal uzytkowy | Konskie ul. Pocztowa 1 0,112
6 | Lokal uzytkowy | Konskie, Pitsudskiego 16 | 0,025
7 | Lokal uzytkowy | Konskie, Plac Ko$ciuszki | 0,033
4
8 | Lokal uzytkowy | Konskie, Lazienna 13 0,048
9 | Lokal uzytkowy | Konskie, Spokojna 2 0,0535
10 | Lokal uzytkowy | Konskie, Warszawska 13 | 0,190
11 | Lokal uzytkowy | Konskie, 16 Stycznia 1A | 0,007
12 | Lokal uzytkowy | Konskie, Putaskiego 0,0097
13 | Lokal uzytkowy | Konskie, Targowa 3 0,010
14 | Lokal uzytkowy | Konskie, Targowa 3 0,010
15 | Lokal uzytkowy | Konskie, Pocztowa 8F 0,023
16 | Lokal uzytkowy | Konskie, Spotdzielcza 8B | 0,070
17 | Lokal uzytkowy | Konskie ul. Warszawska | 0,0075
15/b
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18 | Lokal uzytkowy | Konskie ul. Pocztowa 10 | 0,004
19 | Lokal uzytkowy | Konskie ul. Warszawska | 0,0025
15
20 | Lokal uzytkowy | Konskie ul. Pitsudskiego | 0,0077
21 | Lokal uzytkowy 4Koﬁskie ul. Pocztowa 8 0,006
22 | Lokal uzytkowy | Konskie ul. Pilsudskiego | 0,005
50A
23 | Lokal uzytkowy | Konskie ul. Warszawska | 0,0075
24 | Lokal uzytkowy Ilisoﬁskie, ul. Brzozowa 4 | 0,012
25 | Lokal uzytkowy | Konskie ul. Pocztowa 8A | 0,0067
26 | Lokal uzytkowy | Konskie, ul. Pocztowa 8D | 0,006
27 | Lokal uzytkowy | Konskie, ul. Odrowagza 4 | 0,010
28 | Lokal uzytkowy | Konskie, Plac KoS$ciuszki | 0,004
29 | Lokal uzytkowy I’j{oﬁskie Plac Kosciuszki | 0,012
30 | Lokal uzytkowy Is(or'lskie ul. 16 Stycznia 1 | 0,005
31 | Lokal uzytkowy | Konskie ul. Pitsudskiego | 0,0017
32 | Lokal uzytkowy 4Koﬁskie ul. Pitsudskiego | 0,0051
33 | Lokal uzytkowy 18<0r’15kie, ul. Warszawska | 0,004
15
34 | Lokal uzytkowy | Pl.KoSciuszki 5 0,006
35 | Lokal uzytkowy | Lipowa 16 0,280
36 | Lokal uzytkowy | Lipowa 14 0,221
37 | Lokal uzytkowy | 1 Maja 22 0,008
38 | Lokal uzytkowy | 1 Maja 23 0,020
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39 | Lokal uzytkowy | Pl. Ko$ciuszki 3 0,006
40 | Lokal uzytkowy | Pl. Ko$ciuszki 3 0,004
41 | Lokal uzytkowy | 16 Stycznia 7A 0,041
42 | Lokal uzytkowy | Robotnicza 2A 0,020
43 | Lokal uzytkowy | Staszica 2A 0,100
44 | Lokal uzytkowy | Lazienna 8 0,050
45 | Lokal uzytkowy | Warszawska 15 0,015
RAZEM 1,9039

Grupy niepodlegajace ograniczeniom w stopniach 1,2.3:

L.

g el X LR R O B

9

Biura, urzedy i budynki uzytecznosci publicznej

Parafia Rzymskokatolicka

Miejsko-Gminny Osrodek Pomocy Spotecznej

Miejsko-Gminny Dom Kultury
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR)

Urzad Miasta i Gminy w Konskich

Komenda Wojewodzka Policji
Biblioteka Pedagogiczna

Zespol Obstugi Placowek Oswiatowych

. PPUP Poczta Polska
10.Bank PEKAO S.A.
11. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
12.Dom Pomocy Spotecznej
13.Komornik Sagdowy

14. Komornik Sadowy

15.Miejski Zarzad Obiektami Sportowymi

16. KRUS Konskie

17. Niepubliczny Zaktad Opieki Zdrowotnej ,,Potudniowa™ Sp. z o.0.
18. Swigtokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego

II. Szkoly i przedszkola
1. Szkotla Podstawowa Nr 1
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Warszawska
16. Stycznia
Brzozowa 1A

II. Szkoty i przedszkola

1. Szkota Podstawowa Nr 1

2. Szkota podstawowa Nr 2

3. Szkola Muzyczna

4. 1 Liceum Ogdlnoksztatcace

5. Przedszkole Nr 3

6. Przedszkole Nr 4

7. Przedszkole Nr 5

[I.  Budownictwo wielorodzinne

1. Konecka Spétdziclnia Mieszkaniowa

2. Hotel-Luczynski

3. Przedsigbiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. zoo
4. Wspdlnota Mieszkaniowa ul.

5. Wspolnota Mieszkaniowa ul.

6. Wspolnota Mieszkaniowa ul.

7. Wspdlnota Mieszkaniowa ul. Brzozowa 2
8. Wspolnota Mieszkaniowa ul. Polna 4

9. Wspdlnota Mieszkaniowa ul.
10. Wspolnota Mieszkaniowa ul.
11. Wspolnota Mieszkaniowa ul.
12. Wspolnota Mieszkaniowa ul.
13. Wspolnota Mieszkaniowa ul.
14. Wspolnota Mieszkaniowa ul.
15. Wspolnota Mieszkaniowa ul.
16. Wspolnota Mieszkaniowa ul.
17. Wspolnota Mieszkaniowa ul.
18. Wspdlnota Mieszkaniowa ul.
19. Wspolnota Mieszkaniowa ul.
20. Wspdlnota Mieszkaniowa ul.
21. Wspolnota Mieszkaniowa ul.
22. Wspdblnota Mieszkaniowa ul.
23. Wspdlnota Mieszkaniowa ul.
24. Wspdlnota Mieszkaniowa ul.
25. Wspolnota Mieszkaniowa ul.
26. Wspdlnota Micszkaniowa ul.
27. Wspdlnota Mieszkaniowa ul.
28. Wspodlnota Mieszkaniowa ul.
29. Wspolnota Mieszkaniowa ul.
30. Wspolnota Mieszkaniowa ul.
31. Wspdlnota Mieszkaniowa ul.
32. Wspolnota Mieszkaniowa ul.
33. Wspolnota Micszkaniowa ul.
34. Wspolnota Mieszkaniowa ul.
35. Wspélnota Mieszkaniowa ul.

Polna 4A

Polna 4B

Polna 4C

Polna 27
Poludniowa 2
Potudniowa 4
Potudniowa 6
Potudniowa 8
Potudniowa 10
Polna 3
Zamkowa 20A
1-go Maja 39
1-go Maja 39A
1-go Maja 35-37
1-go Maja 45
1-go Maja 47
Iwo Odrowgza 7
Iwo Odrowgza 9
Iwo Odrowgza 11
Hubala 1
Hubala 3
Hubala 3A
Hubala 5
Hubala 5A
Hubala 6
Hubala 7
Hubala 8
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36. Wspdlnota Mieszkaniowa ul. Hubala 10

37. Wspdlnota Mieszkaniowa ul. Hubala 11

38. Wspolnota Mieszkaniowa ul. Hubala 12-13

39. Wspolnota Mieszkaniowa ul. 16-go Stycznia 2
40. Wspodlnota Mieszkaniowa ul. 16-go Stycznia 2A
41. Wspdlnota Mieszkaniowa ul. 16-go Stycznia 6

IV.  Odbiorcy indywidualni

Wykaz odbiorcow indywidualnych znajduje si¢ w siedzibie PEC w Konskich
oo w Konskich ul. Armii Krajowej 5



Zalgcznik

Szablon zawiadomienia Wojewody Swietokrzyskiego o potrzebie
wprowadzenia ograniczen w dostarczaniu i poborze ciepfa

Miejscowos$¢, data
Znak Sprawy

(Imig i Nazwisko)
Wojewoda Swietokrzyski

al. IX-Wiekow Kielc 3
25-515 Kielce

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt ..o ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo
(wskazac pkt z ustawy)

energetyczne (j.t. Dz.U....... pozZ........ ) oraz w zwigzku z wyczerpaniem przez przedsiebiorstwo
cieptownicze we wspotpracy z uzytkownikami systemu cieptowniczego:

........................................................................................................................................

(Pelna nazwa przedsiebiorstwa)

wykonujacego dziatalno$¢ w zakresie zaopatrzenia w ciepto na terenie.................. , PO wyczerpaniu
(wskaza¢ miejsce)

wszelkich dostepnych $rodkdw i dziatan stuzacych zaspokojeniu potrzeb odbiorcdw na ciepto:

(Wymieni¢ podjete dziatania, $rodki przez przedsigbiorce)

zgtaszam do Panali Wojewody konieczno$¢ wprowadzenia ograniczen w dostarczaniu

ciepta dla odbiorcéw pobierajacych ciepto na potrzeby:..........cvvvriiiiiiiiiii e
(wymieni¢ jakie)
1. Maksymalna wielko§¢ wnioskowanych ograniczen w dostarczaniu ciepta planowa do
WPTOWAAZENIA WYNOSE: 1.1ttt et e et e e e e e e et et e et e e e e e e e e e e e :
(wskazag)

2. Rodzaje  odbiorcow,  ktbrych  ograniczenia ~w  dostarczaniu  ciepta  bedg
(01477 U R SRR ——— ;
(wymienic)

3. Grupy odbiorcow wytaczonych Z ograniczen w dostarczaniu
DIETBNER, it s s s s s s s s ., v 5 S S5t S S 5 56 T4 €68 Al 5 0 i A 5 § S 30 50 06 X

(wymienic)

4. Czas trwania wnioskowanych ograniczen w dostarczaniu ciepta:........c..ccccocevvvienieninnnnnn,
_ (wskazac)

Kierownik Jednostki
(podpis)



WYKAZ WEZLOW CIEPLNYCH PEC w KONSKICH Sp. 2z 0.0.- stan od 01.03.2022 r

Rodzaj auto P Moc Prze- ptyw Grups
Lp. wezla maty metry Adres tarvf
ka [MW] th Wk
WIG w |A.Krajowej 2 3,5300 60,71
1 w  |A.Krajowej 2 3,3200 57,09 T-3
n JA.Krajowej 6 0,1000 4,30 T-3
n |A. Krajowwej 22 0,1100 4,73 T-3
2 Wi/lo w  |A.Krajowej 2 0,9500 16,34 T-2
W/G w |1 Maja 39 0,4080 7,02
n |Lipowa 6 0,0500 2,15 T-3
n |1 Maja 35-37 0,0990 4,26 T-3
3 n |1 Maja 39 0,0590 2,54 T-3
n |1 Maja 39A 0,0480 2,06 T-3
n |1 Maja 45 0,0550 2,36 T-3
n |1 Maja 47 0,0550 2,36 T-3
n |1 Maja 57 0,0420 1,81 T-3
4 Wi/lo w |Warszawska 25 0,4000 6,88 T-1
5 Wi w |Warszawska 28 0,2600 4,47 T-2
6 Wil w |Warszawska 30 0,3300 5,67 T-2
7 WI/G w  |Wojska Polskiego 1 0,4600 0,00
R-1 n 0,1600 5,50 T-2
R-2 n 0,3000 10,32 T-2
8 Warszawska 24B 0,1800 0,00
W/ w 0,0900 1,55 T-2
W/ w 0,0900 1,55 T-2
9 Wi/l w |Warszawska 30A 0,1400 2,41 T-2
10 WII w |Warszawska 26B 0,1000 1,72 T-2
11 Warszawska 28A 0,1800 0,00
W/ w 0,0900 1,55 T-2
W/ w 0,0900 1,55 T-2
12 Wi/l w |Warszawska 24C 0,0900 1,55 T-2
13 WI/G w |Pulaskiego 2a 0,2179 3,75 T-41
14 WIG w  |Os. Kiepury 1 0,6800 11,69 T-3
15 W/lo w |Warszawska 26 0,0250 0,36 T-1
16 Wil w |Warszawska 24 0,2500 4,30 T-2
17 W/lo w  |Spoldzielcza 3 0,0790 1,36 T-1
18 Wi/lo w |kazienna 13 0,0480 0,83 T-1
19 W/lo w |tazienna 8 0,0500 0,86 T-1
20 Wi/lo w [tazienna 12 0,2400 4,13 T-1
21 H/lo w |Warszawska 13 0,1900 2,72 T-1
22 B/lo w |Warszawska 15 0,0025 0,04 T-1
23 B/lo w |Warszawska 15 0,0075 0,11 T-1
24 Bl/lo w |Warszawska 15 0,0075 0,11 T-1
25 W/lo w |Warszawska 15 0,0040 0,06 T-1
26 Wi/lo w |Targowa 5 0,0050 0,09 T-1
27 W/lo w |Targowa 5 0,0070 0,12 T-1
28 WIG w |Traugutta 10 0,8410 14,46
w |Traugutta 10 0,7800 13,41 T-3
n |Pitusudskiego 52b 0,0150 0,64 T-3
n |Pitusudskiego 50d 0,0029 0,12 T-3
n |Pitusudskiego 50d 0,0091 0,39 T-3
n |Pitusudskiego 50b 0,0220 0,95 T-3
n |Pitusudskiego 50a 0,0050 0,21 T-3
n |Pitusudskiego 52c 0,0070 0,30 T-3
n 0,00 T-3




29 Wi/lo w |PlLKosciuszki 4 0,0330 0,57 T-1
30 Wi/lo w |Pitsudskiego 16 0,0050 0,09 T-1
31 B/l w |Zamkowa 8 0,0200 0,29 T-1
32 Wi/lo w |Pitsudskiego 6 0,0080 0,14 T-1
33 Wi/lo w |Pilsudskiego 4 0,0140 0,24
0,0077 0,13 T-1
0,0046 0,08 T-1
0,0017 0,03 T-1
34 H/l w |lwo Odrowgza 7 0,0410 0,59 T-2
35 H/l w |lwo Odrowgza 9 0,0410 0,59 T-2
36 W/l w |lwo Odrowagza 11 0,0790 1,36 T-2
37 WI/lo w |Spotdzielcza 3 0,0500 0,86 T-1
38 Wilo w |lwo Odrowgza 16 0,0217 0,37
w 0,0107 0,18 T-1
w 0,0060 0,10 T-11
W 0,0050 0,09 T-1
39 W/lo w |lwo Odrowgza 4 0,0100 0,17 T-1
40 W/lo w |lwo Odrowaza 4 0,0100 0,17 T-1
41 W/lo w |Zamkowa 5 0,0300 0,52 T-1
42 W/ w |Mieszka | 4 0,0800 1,38 T-2
43 W/ w |Partyzantow 1 0,1140 1,96
w 0,0950 1,63 T-2
w 0,0190 0,33 T-2
w 0,00
W/l w |Partyzantow 1 0,1420 2,44
w 0,1200 2,06 T-2
w 0,0220 0,38 T-2
44 W/G w |Mieszka |l 5 0,6700 11,52 T-3
45 W/l w |1 Maja 28A 0,0500 0,86 T-2
46 W/ w |1 Maja 30/32A 0,0500 0,86 T-2
47 Wilo w |1 Maja 44 0,0080 0,14 T-1
48 W/lo w |1 Maja 44 0,0450 0,77 T-1
49 W/lo Pitsudskiego 8 0,0130 0,22
w 0,0079 0,14 T-1
W 0,0051 0,09 T-1
50 H/lo w |Pocztowa 1 0,1120 1,61 T-1
51 W/G w |16 Stycznia 7 0,2500 4,30 T-2
52 Wi/lo w |16 Stycznia 0,0750 1,29 T-1
53 Wil w |Ks. Granta 6 0,0400 0,69 T-2
54 W/lo w |ks. Granata 8 0,0180 0,31 T-1
55 W/lo w |ks. Granata 8 0,0690 1,19 T-1
W/lo 16 Stycznia 0,0380 0,00
56 w |16 Stycznia 1E 0,0150 0,26 T-1
w |16 Styczna 1D 0,0110 0,19 T-1
w |16 Stycznia 1A 0,0070 0,12 T-1
w |16 Stycznia 1 0,0050 0,086 T-1
57 Wi/lo w |Zamkowa 12 0,0760 1,31 T-1
58 H/ w |Hubala 5A 0,0460 0,66 T-2
59 H/l w |Hubala 7 0,0560 0,80 T-2
60 Wi/lo w |Krakowska 6 0,0250 0,43 T-1
61 HI/I w |Hubala 5 0,0390 0,56 T-2
62 H/I w |Hubala 3A 0,0700 1,00 T-2
63 H/I w |Hubala 3 0,0390 0,56 T-2
64 H/ w |Hubala 1 0,0340 0,49 T-2




65

Wil

w  |PLKos$ciuszki 1 0,0610 1,05
n |PlL.Kosciuszki 1 0,0500 2,15 T-3
n [Pl Kosciuszki 5/1 0,0050 0,21 T-3
n |PLKoSciuszki 5 0,0060 0,26 T-3
66 W/ w |Hubala 4 0,0600 1,03 T-2
67 Wi/lo w  |Spokojna 2 0,0535 0,92 T-1
68 H/ w |Hubala 6 0,0460 0,66 T-2
69 Wi/lo w |Spokojna 1 0,0160 0,28 T-11
70 H/ w |Hubala 8 0,0540 0,77 T-2
71 H/ w |Hubala 10 0,0700 1,00 T-2
72 WIG w |Pocztowa 8 0,0863 1,48
n |Pocztowa 8F 0,0065 0,28 T-3
n [Pocztowa 8F 0,0070 0,30 T-3
n |Pocztowa 8F 0,0058 0,25 T-3
n |Pocztowa 8E/3 0,00860 0,26 T-3
n {Pocztowa 8E/2 0,0060 0,26 T-3
n |Pocztowa 8E 0,0050 0,21 T-3
n jPocztowa 8A 0,0133 0,57 T-3
n |Pocztowa 8A 0,0067 0,29 T-3
n |Pocztowa 8D 0,0140 0,60 T-3
n |Pocztowa 8D 0,0060 0,26 T-3
n |Pocztowa 8B 0,0060 0,26 T-3
n |Pocztowa 10 0,0040 0,17 T-3
73 W/ w |16 Stycznia 2 0,1100 1,89 T-2
74 Wi/l w |16 Stycznia 2A 0,1080 1,86 T-2
75 Wi/ w |Brzozowa 1A 0,1150 1,98 T-2
76 w |16 Stycznia 6
Wi w 0,0940 1,62 T-2
77 Wi/l w |Polna 6 0,3500 6,02 T-2
78 Wi/ w |Brzozowa 2 0,1150 1,98 T-2
79 Wi/l w |Hubala 11 0,1600 2,75 T-2
80 W/IG w |Polna 16 0,1990 3,42
w 0,1400 2,41 T-3
n 0,0590 2,03 T-3
81 Wil w |Hubala 12-13 0,1130 1,94 T-2
82 Wilo w |Brzozowa 4 0,0120 0,21 T-1
83 Wi/l w |Polna 27 0,0440 0,63 T-2
84 W/ w |Polna 13A 0,1100 1,89 T-2
85 Wil Hubala 17/19 0,1600 2,75 T-2
86 W/ w |Hubala 17/15 0,1100 1,89 T-2
87 W/ w |Polna 11 0,1900 3,27 T-2
88 W/lo w |Szwieca Robota 29 0,0130 0,22 T-1
89 H/ w |Polna 0,0400 0,57 T-2
90 Wi w |Polna 9 0,1100 1,89 T-2
91 Wi Polna 7A 0,1400 2,41 T-2
92 Wi w {Polna?7 0,1100 1,89 T-2
93 W/ w |Polna 7B 0,0800 1,38 T-2
94 W/ w |Polna 5A 0,1600 2,75 T-2
95 Wi/lo w |Szwieca Robota 10 0,0080 0,14 T-1
96 Wil w |Polna 4 0,1290 2,22 T-2
97 H/ w |Potudniowa 6 0,0900 1,29 T-2
98 H/I w |Potudniowa 4 0,0500 0,72 T-2
99 Wil w |Polna 4A 0,1550 2,67 T-2
100 H/ w |Poludniowa 2 0,0500 0,72 T-2
101 Wil w |Polna 4B 0,1390 2,39 T-2
102 H/I w |Zamkowa 20 A 0,0520 0,75 T-2
103 Wil w |Polna 4C 0,1420 2,44 T-2




104 W/ w |Zamkowa 14 0,1200 2,06 T-2
105 W/ w |Zamkowa 16/18 0,0600 1,03 T-2
106 H/I w [Poludniowa 8 0,0520 0,75 T2
107 W/ w |{Polna 3 0,2220 3,82 T-2
108 H/ w |Potudniowa 10 0,0490 0,70 T-2
109 Wil w |Potudniowa 0,2800 4,82
n |Potudniowa 1 0,1600 6,88 T-3
n |Partyzantow 4 0,0200 0,86 T-3
n |Partyzantow 2 0,1000 4,30 T-3
110 § Wi/lo w |16 Stycznia 7A 0,0410 0,71 T-1
111 | KU/G n |Niepodlegtosci 13A 1,7800 76,54 T-5
112 | KUG n |3-goMaja? 1,1200 48,15 T-5
113 | KUWG - n |Kpt. Stoinskiego 2a 0,4936 0,00
: n 0,1936 8,32 T-5
n 0,3000 12,90 T-5
n 0,1190 512
n 0,0610 2,62
~ n : 0,1200 5,16
114 Wi/ Warszawska 46 0,1000 1,72
w 0,1000 1,72 T-2
0,00
1151 Willo w |Putaskiego 2 D 0,0120 0,21 T-1
116 | Wi/lo w |Pulaskiego 2 B 0,0120 0,21 T-11
117 | Wi/lo Pl. Kosciuszki 3 0,0100 0,17
w 0,0060 0,10 T-1
W 0,0040 0,07 T-1
118 | Wilo W 0,0200 0,00
w |Targowa 3 0,0100 0,17 T-11
w 0,0100 0,17 T-11
119 | Wilo w |Robotnicza 1 0,0120 0,21 T-11
120 | Wilo w |Spoidzielcza 8B 0,0700 1,20 T-1
121 W/lo w |Staszica 2a 0,1000 1,72 T-1
122 | Wrlo w |Staszica 1 0,2500 4,30 T-1
123 | Wilo w |1 Maja 22 0,0080 0,14 T-1
124 | Wi/lo w |1 Maja 23 0,0200 0,34 T-1
125 | Wi/lo w |Pitusudskiego 38 0,0140 0,24 T-1
126 | Wi w |Lipowa 16 0,2800 4,82 T-2
127 | Wi w |Lipowa 14 0,2210 3,80 T-2
128 | Wilo w |Partyzantow 9 0,2450 4,21 T-1
129 | Wi w |Hubala 12a 0,0350 0,60 T-2
130 | W/lo w |Robotnicza 2 0,0200 0,34 T-1
H hydroelewator
W wymiennik
B bezposredni
G grupowy
| indywidualny
w wysokie param
n niskie param.
R rozdzielacz




