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1. Wstep

Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej w Konskich Sp. z ograniczong odpowiedzialnoscig,
zwane dalej PEC Konskie prowadzi dziatalno$§¢ w zakresie wytwarzania, przesylania
i dystrybucji ciepla. PEC Konskie jest przedsigbiorstwem energetycznym w $wietle art. 3 pkt
12 ustawy — Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 roku, kt6re prowadzi
koncesjonowang dziatalno$¢ gospodarcza w zakresie migdzy innymi dostawy ciepla
systemowego.

Wykaz koncesji posiadanych przez PEC Konskie:

1. Wytwarzanie ciepla koncesja nr WCC/460/351/U/OT3/98/MW z dnia 30 pazdziernika
1998 1, przedtuzono wazno$¢ koncesji Decyzja Prezesa URE nr WCC/460-
ZTO/351/W/OLO/2007/KK z dnia 27.09.2007 r. do 30 listopada 2018 roku,

a nastepnie do 30 listopada 2028 r. decyzja z dn. 23 listopada 2017r (pismo
4110.32.2017.MMil).

2. Przesylanie i dystrybucja ciepta koncesja nr PCC/482/351/U/OT-3/98/MW z dnia
30 pazdziernika 1998 r., przedluzono waznos¢ koncesji Decyzjg Prezesa URE nr
PCC/482-ZT0/351/W/OL0O/2007/KK z dnia 27.09.2007 r. wazno$¢ koncesji do

30 listopada 2018 roku, a nastepnie do 30 listopada 2028 decyzja z dnia 23 listopada
2017r(pismo 4110.33.2017.)

Termin obowigzywania powyzszych koncesji to 30 listopad 2028 roku.

Obszarem dziatalno$¢ PEC Konskie jest miasto Konskie. Gmina Miasto Konskie jest
wlascicielem 100 % udziatow Spotki.

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest plan wprowadzenia ograniczent w dostarczaniu i poborze
ciepta, o ktorych mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo
Energetyczne (Dz. U. z 2017r poz. 220 i 791) w przypadku wprowadzenia na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej ograniczen w sprzedazy paliw statych oraz dostarczania i poboru
energii elektrycznej.

Plan ograniczefh w poborze ciepla moze by¢ wprowadzony po wyczerpaniu wszelkich
dostepnych $rodkéw stuzgecych zaspokajaniu potrzeb odbiorcow, przy dotozeniu nalezytej
starannosci w zakresie zapewnienia maksymalnych dostaw ciepta z dostepnych zrédet.

Ograniczenia w dostarczeniu ciepta nie mogg powodowac:
= zagrozenia bezpieczenstwa o0sOb oraz uszkodzenia lub zniszczenia obiektow

technologicznych
= zaklocenia w funkcjonowaniu obiektow przeznaczonych do wykonywania zadan
w zakresie:
a/ bezpieczefistwa lub obronnosci panstwa okreslonych w odrgbnych przepisach,
b/ opieki zdrowotnej, .
¢/ telekomunikacji,
d/ edukacji,
e/ wydobywania paliw kopalnych ze 716z, ich przerébki dostarczania do odbiorcow,
f/ wytwarzania i dostarczania energii elektrycznej oraz ciepta do odbiorcow,
g/ ochrony srodowiska.



3. Podstawa prawna

1. Prawo energetyczne w szczegolnosei art. 10 1 art. 11  tejze ustawy -
z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo Energetyczne (Dz. U. 2021 r. poz. 716 1 868)

2. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie szczegblowych
zasad i trybu wprowadzania ograniczen w sprzedazy paliw statych oraz w dostarczaniu
i poborze energii elekirycznej lub ciepta (Dz.U. 2007 Nr 133, poz. 924).

3. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 lutego 2003
1. w sprawie zapaséw paliw w przedsigbiorstwach energetycznych (Dz. U. 2003 Nr 39,
poz. 338 z p6z. zm.).

4. Charakterystyka systemow cieplowniczych
4.1. Potrzeby cieplne odbiorcow i sposéb dostawy ciepla.

PEC Konskie eksploatuje 4 zrodta ciepla o lacznej mocy zainstalowanej 42,30 MW,
zlokalizowane na terenie miasta Konskie. Kazde ze zrodet pracuje dla potrzeb
wyodrebnionego systemu cieplnego.

4.1.1. Cieplownia, Konskie ul. Odlewnicza 5- 2 kotly wodne o mocy znamionowe;j:
WLM 25-23MW, sprawnos¢ 82%, moc w paliwie 28,05 MW i WR 15 o mocy
15 MW, sprawno$¢ 85,5%, moc w paliwie 17,54 MW.

4.12. Kotlownia gazowa K-1 3 kotly wodne niskoparametrowe VIESSMAN,
VITOPLEX 200 o mocach 2 x 700 kWi 1 x 350 kW, razem 1,75 MW.

4.1.3. Kotlownia gazowa K-2 2 kotly wodne niskoparametrowe VIESSMANN
PAROMAT-SIMPLEX o mocy 575 kW , razem1,15 MW.

4.1.4. Kotlownia gazowa K-3 2 kotly wodne niskoparametrowe VIESSMAN
VITOPLEX 200 o mocach 2x700 kW, razem 1,4 MW

Wykaz zrédet ciepla zawiera tabela nr 1. Tabela zawiera réwniez informacje dotyczace
stosowanych paliw w tym wielko$ci okreslajace ich zuzycie. '

Produkowane cieplo, w zalezno$ci od miejsca wytworzenia, dostarczane jest odbiorcom
za pomoca sieci cieptowniczych.



Tabela nr 1

Zrédla ciepla i ich moc zainstalowana

L.p. Nazwa kottowni Laczna moc Rodzaj Roczne
zainstalowana stosowanego zapotrzebowanie
MW/ paliwa paliwa
Mg/ lub m’
1 Cieplownia PEC, Konskie 38 Wegiel kamienny 6900
Sp. zoo ulica Odlewnicza 5 MII typ 32.1-32.2
2 Kotlownia K-1, Konskie, 1,75 Gaz ziemny
ulica Niepodleglosci 13A wysokometanowy 522116 m3
3 Kottownia K-2, Konskie 1,15 Gaz ziemny tj
ulica Stoifskiego 2A Wysokometanow_y 5891457 kWh
4 Kottownia K-3, Konskie 1,40 Gaz ziemny
ulica 3-go Maja 7 wysokometanowy
Struktura odbiorcéw ciepla
1%
* Cieplownia * K-1 = K2 = k-3
Rys. 1 Udziat poszczegblnych zrédet w catkowitej produkcji w 2021 roku
Tabela nr 2
Wykaz odbiorcéw ciepla objetych planem wylaczen
IStopies II-StoPieﬂ’ II-Stopieri g:)pieﬁ -
Moc cieplna | 08raniczes. ograniczen | goraniczen ograniczes.
L.p Nazwa odbiorey Adres odbiorey ll:Iawa . zaméwiona/ Moc Moc MOC Moc
. otlowni MW/ cieplna cieplna cieplna cieplna
zredukowa zredukowa | Zredukowa zrelzlukowa
na w /MW/ naw/MW/ | naw/MW/ na w /MW/
Salon Konskie,
1 Odzies Plac Cieptownia | 0,006 0,0048 [0,0036 0,0018 10,0018
czowy Kosciuszki 5
2 |TESCO ~ofiskie ul.] o townia | 0.25 0,2000 [0,1500 [0,0750 |0,0750
Staszica




FH Konskie,
3 T " Warszawska | Cieptownia | 0,025 0,0200 0,0150 0,0075 0,0075
,,Domator 26
Konskie, 0,079 0,0632 |0,0474 10,0237 |0,0237
4 1 PSS ,,Spotem” | Spétdzielcza, | Cieptownia
16 Stycznia, 0,075 0,0600 |0,0450 |0,0225 [0,0225
s|  wHusp Kofiskie ul. | . ownia 0,112 [0,0896 [0,0672 [0,0336 |0,0336
Pocztowa 1
Konskie,
¢ [Apteka  .Pod|pu ) kiego | Cieplownia [ 0,025 0,0200 |[0,0150 |0,0075 |0,0075
Kasztanami 16
Cech
Rzemie$lnikow | Konskie,
7 li Plac Cieptownia | 0,033 0,0264 |0,0198 |0,0099 {0,0099
Przedsiebiorcé | Kosciuszki 4
w -
8 | WIN PIW Kofiskie, Cieptownia | 0,048 0,0384 {0,0288 10,0144 |0,0144
FLazienna 13
9 |PzU Korskie, Cieptownia | 0,0535  |0,0428 [0,0321 |0,01605 |0,01605
Spokojna 2
Firma Konskie,
10 . | Warszawska |Cieptownia |0,1900  0,1520 |0,1140 |0,0570 |0,0570
»Szczepanek 13
Delikatesy Konskie, 16| .. .
11 Ol Stycania 1A Ciepownia | 0,0070 10,0056 [0,0042 |0,0021 |0,0021
1o |EKO-FILTR | Koniskie, Cieptownia | 0,0097  |0,00776 |0,00582 |0,00291 |0,00291
Sp. z 00 Putaskiego
Salon Koriskie \
13 | Fryzjerski ’ Cieptownia | 0,0100 | 0,0080 |0,0060 [0,0030 |0,0030
. v Targowa 3
., Wioletta
14 |pH MaM» | Bonskie, Cieptownia [ 0,0100  |0,0080 |0,0060 |0,0030 |0,0030
Targowa 3
15 | PPHU Bolek | K0niskie, Cieptownia [ 0,023 0,01840 |0,0138 10,0069 |0,0069
Pocztowa 8F
Wynajem Konskie,
16 | powierzchni Spoldzielcza | Cieptownia | 0,07 0,0560 10,0420 |0,0210 10,0210
uzytkowych 8B
Konskie ul.
17 | Pizza Tecza Warszawska | Cieptownia | 0,0075 0,0060 {0,0045 |0,00225 |0,00225
15/b
18|SKlepFla | Kofiskie bt nia]0,004  [0,0032 |0,0024 |0,0012 |0,0012
Pocztowa 10
Zaktad Konskie ul.
19 | Piekarniczo Warszawska | Cieptownia | 0,0025 0,0020 10,0015 |0,00075 10,00075
cukierniczy 15
Konskie wul. '
20 |F.H.U. DUKA |Pitsudskiego |Cieptownia |0,0077  |0,00616 |0,00462 |0,00231 |0,00231
4
21| zpM. gark | Konskie uly. o mial0.006  |0,0048 |0,0036 |0,0018 |0,0018

Pocztowa 8




PHU Konskie wul.
22| Pilsudskiego | Cieptownia | 0,005 0,0040 10,0030 |[0,0015 10,0015
Krakowska S0A
Konskie wul.
23 | Stylove wlosy | Warszawska | Cieptownia | 0,0075 0,0060 [0,0045 10,00225 |0,00225
15
94 | Astoria Koniskie, ul.| . oumia|0,012  [0,0096 [0,0072 |0,0036 |0,0036
Kudtacz Brzozowa 4
25 | Profin Glinka | Kofskie ul) o inia|0,0067  |0,00536 |0,00402 |0,00201 |0,00201
Pocztowa 8
26 |LIEFERUM | Rotiskie, ul.j. o o t0006  [0.0048 |0,0036 [0.0018 [0,0018
Telka Pocztowa 8
27 | Plast-Bud Konskie, ul.|Cieplow |, 0,0006 |0,0072 [0,0036 |0,0036
Odrowaza 4 |nia
Posrednictwo | Konskie, Cieplow
28 | Ubezpieczenio |Plac niap 0,004 0,0032 |0,0024 |0,0012 [0,0012
we Kosciuszki 3
29 | Okulist Zaktad | Koiskie Plac| Cieplow 1 515 00006 [0,0072 [0,003 |0,0036
Optyczny Ko$ciuszki 5 | nia
30 | Kredytoentrum | SoBskie  ul.|Cieplow 5 44 0,0040 {0,0030 |0,0015 |0,0015
16 Stycznia 1 [ nia
Pracownia Koniskie ul. Cieplow
31 | Projektowa Pitsudskiego niap 0,0017 0,00136 (0,00102 |0,00051 {0,00051
Krawczyk 4
) Konskie ul.| .. ‘
3o |Blektro-Mix | 50 dckiego | SPIO™ [0,0051  [0,00408 |0,00306 |0,00153 |0,00153
Ledzion 3 nia
Konskie, ul.| ..
33 | VapShop Warszawska | CP% | 0,004 0,0032 |0,0024 |0,0012 |0,0012
Ostatek 15 nia
34 | ROMA Kuleta lgl'k"“‘““k‘ Sifplow 0,006 0,0048 |0,0036 |0,0018 |0,0018
35 |Property Dev.iy. va1e | COPIOW 1o oo 0,2240 |0,1680 |0,0840 |0,0840
Nrl nia
36 |Property Devip. wa1a  |CIPOW 16501 |0,1768 [0,1326 |0,0663 |0,0663
N2 nia
37 [AXPOL 1 Maja22 | SPIOW 16 008 0,0064 |0,0048 10,0024 |0,0024
Cichacki nia
3 [ MARIO 1 Maja23 | SOV 10000 lo0160 |0,0120 [0,0060 |0,0060
Stachera nia
Kredyt . ,
39| chwilewki |, . |CPOW 1h006  |0.0048 |0,0036 |0,0018 [0,0018
Kosciuszki 3 [nia
Lokl
40 |KuletaLok2  |F&. . |CPOW 1o604 {00032 |00024 [00012 |0,0012
Kosciuszki 3 [ nia
Razem 1,6799| 13439| 1,0079| 0,5040{ 0,5040




5. Charakterystyka techniczna Zrodel ciepla, z ktérych zasilani sg

odbiorcy objeci planem wylaczen

Zrédtem ciepla zasilajacym system cieplowniczy, z ktdrego s zasilani odbiorcy ciepta
podlegajacy ograniczeniom w sprzedazy ciepta jest cieplownia PEC w Konskich
zlokalizowana na nieruchomosci przy ulicy Odlewniczej 5.

Cieptownia jest wyposazona w kociol wodny typu WLM-25 o mocy znamionowej
23 MW, sprawnosci 82% (moc brutto 28,05 MW) i WR 15 o mocy 15 MW,
sprawnosci 85,5% (moc brutto 17,54MW). Laczna moc zainstalowana wynosi 38 MW
(wprowadzona w paliwie 45,59).

W okresie sezonu grzewczego pracuje jeden kociol, a drugi stanowi rezerwe.

PEC w Konskich posiada wlasng stacje transformatorowa 110/15/6 kV oraz 6/0,4 kV,
z ktorej zasilane s obiekty cieptowni i odbiorcy energii elektrycznej na terenie
dawnego zaktadu metalurgicznego Zamtal oraz koneckiej strefy ekonomiczne;.

Temperatura wody zasilanie/powr6t wynosi 120°/70° C, ci$nienie zasilanie/powrot
wynosi 0,72/0,34 MPa, ci$nienie dyspozycyjne w zrodle — 0,38 MPa.

Roczna produkcja ciepta wynosi 118278 GJ (2020 rok).

Paliwem jest wegiel kamienny typ 32.1 — 32.2 sortyment M II. Roczne zuzycie paliwa
o warto$ci opatowej 22-23 MJ/kg planowane jest na 2021 rok na poziomie 6900 Mg.

Miesieczne zuzycie paliwa wraz z wielkoscia zapasow wymaganych przepisami
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 lutego
2003 r. w sprawie zapasoéw paliw w przedsiebiorstwach energetycznych (Dz.U. nr 39
poz. 338) oraz planowane zuzycie dobowe w poszczegélnych miesigcach zestawiono
w tabeli nr 3.
Tabela nr 3

Zuzycie i wielko$ci zapaséw opalu zuzywanego w Cieplowni

Zapas Planowane Planowane Zapas Zapas Zapas
30-dniowy zuzycie zuzycie dwudziestodnio | pietnasto | dziesigcio
wymagany miesi¢czne dobowe Wy dniowy dniowy
Rozporzadzen | /Mg/ /Mg/ Mg/ Mg/ /Mg/

iem /MG/

1 2 3 4 5 6 7
Styczen 1251,0 1200 38,71 834,0 625,5 417,0
Luty 962,4 1000 35,71 64106 481,2 320,8
Marzec 769.8 850 27,42 513,2 384,9 256,6
Kwiecien 167,1 650 21,67 111,4 83,55 55,7
Maj 167,1 200 6,45 1114 83,55 55,7
Czerwiec '

Lipiec

Sierpien

Wrzesien 167,1 200 6,67 111,4 83,55 55,7

Pazdziernik 208,8 700 22,58 139,2 104.,4 69,6

Listopad 1058,7 900 30,0 705,8 529,35 352,9
Grudzien 1155,0 1200 38,71 770,0 577,58 385,0
Razem 5907 6900 25,32 3939 2953,5 1969,0
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6. Rodzaje i parametry technologiczne nosnika ciepla oraz sposoby jego
regulacji

Cieptownia Konskie, ulica Odlewnicza 5.

Nosnikiem wytwarzanego ciepla jest goraca woda o zmiennej temperaturze (maksymalna
temperatura na wejsciu do sieci wynosi 120°, a minimalna 60° C). System pracuje w ukladzie
regulacji jakosciowej i jako$ciowo-ilosciowej, tzn. dostosowujac moc cieplng Cieptowni do
chwilowego  zapotrzebowania odbiorcow  wynikajacego ze zmian  warunkow
atmosferycznych, poprzez zmiang temperatury noénika ciepta i/lub przeplywu. Regulacja
realizowana jest przez dziatanie obstugi Cieptowni i automatyki na weztach cieplnych
W sezonie grzewczym cisnienia na wyjsciu i powrocie sieci wynosza zasilanie/powr6t
0,72 MPa/0,34 MPa, cisnienie dyspozycyjne w zrodle ciepta — 0,38 MPa.

Wytwarzane cieplo jest wykorzystywane w sezonie grzewczym (okres od wrze$nia do maja)
dla potrzeb ogrzewania budynkéw mieszkalnych, ustugowych i uzytecznosci publicznej.
Temperatura, przeptyw i cisnienie na wyjsciu z Cieplowni (wejsciu do sieci) utrzymywana
jest przez obstuge Cieptowni, zgodnie z tabelg temperatur.

7. Rodzaje i parametry techniczne sieci cieplowniczej

Magistrala cieptownicza o $rednicy rurociagéw 2x400 mm poczynajac od Cieplowni
dostarcza cieplo do miasta Konskie tj. na osiedla: Warszawska, Centrum, Armii Krajowej,
Hubala, Mieszka I, Polna.

e Magistrala pracuje przez okres zimy tj. dostarcza ciepto do celow grzewczych przez czas
trwania sezonu grzewczego zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki

z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegélowych warunkéw funkcjonowania

systemow cieptowniczych (Dz.U. Nr 16 poz. 92)

.W zasobach ogrzewanych przez PEC funkcjonuje podzial na poszczegdlne grupy
odbiorcow :

1. T-1 - odbiorcy zasilani cieptem wytworzonym w Cieplowni Miejskiej
dostarczanym za posrednictwem sieci cieplowniczej stanowiacej wlasno$¢ dostawcey
poprzez wezly cieplne stanowiace wlasnosé odbiorcow.

2. T-2 - odbiorcy zasilani cieptem wytworzonym w Cieplowni Miejskiej
dostarczanym za posrednictwem sieci cieplowniczej i indywidualnych weztow
cieptowniczych stanowigcych wlasnos¢ PEC Koniskie.

3. T-3 - odbiorcy zasilani cieplem wytworzonym w Cieplowni Miejskie;
dostarczanym za posrednictwem sieci cieptowniczej i grupowych wezléw cieplnych
stanowigcych wiasno$é PEC Konskie.

4, T-4 - odbiorcy zasilani cieplem wytworzonym w Cieplowni Miejskiej
dostarczanym za posrednictwem sieci cieptowniczej 1 grupowych weztow cieplnych
stanowiacych wlasno§¢é PEC Koniskie oraz zewnetrznych instalacji odbiorczych
bedacych wlasno$cig odbiorcéw a eksploatowanymi przez PEC Konskie.

5. T-5 - odbiorcy zasilani cieplem wytwarzanym w kotlowni gazowych
za posrednictwem sieci stanowigcej wlasno$¢ odbiorcow .

Magistrala cieplownicza z racji réznego okresu jej budowy realizowana jest
w roéznych technologiach i systemach. Jest to sie¢ podziemna z izolacjg tradycyjng
z odcinkami preizolowanymi.
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W zakladzie realizuje si¢ wymiane najbardziej wyeksploatowanych odcinkéw sieci
cieptowniczej wykonywanych tradycyjnie na preizolowane . Obecnie sie¢ preizolowana
stanowi ok. 40% calej sieci.

Catkowita dlugos¢ sieci wysokoparametrowej wynosi 11,770 km.

8. Tabele regulacyjne dla poszczegélnych wielkoSci ograniczen
w dostarczaniu ciepla

Tabela regulacyjna dla pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia ograniczen. Regulacja
ograniczen w weztach wymiennikowych.

Wspbtczynnik Temperatura zewnetrzna | Obcigzenie Tz Tp
obcigzenia cieplnego /°C/ cieplne /°C/ /°C/
cieptowni
QMW/

1 2 3. 4 5
0,1746 12 3,2167 60 50
0,1746 11 3,2167 60 48,8
0,2095 10 3,8689 60 47,5
0,2270 9 4,1920 60,7 46,3
0,2619 8 4,8365 61,5 45
0,2793 7 5,1579 62,5 43,8
0,3143 6 5,8042 64 42,5
0,3492 5 06,4487 65,8 42,8
0,3492 4 06,4487 67,8 44
0,3841 3 7,0932 70 45,2
0,4015 2 7,4145 72,5 46,4
0,4365 1 8,0609 75.2 47,6
0,4365 0 8,0609 78 48,7
0,4714 -1 8,7054 80,7 49,9
0,4888 -2 9,0267 83,2 51
0,4888 -3 9,0267 85,7 52,1
0,5238 -4 9,6731 88,2 53,2
0,5587 -5 10,3176 90,5 54,3
0,5761 -6 10,6389 92,7 55,4
0,5761 -7 10,6389 94,7 56,5
0,6110 -8 11,2834 96,5 57,6
0,6285 -9 11,6066 98,2 58,7
0,6634 -10 12,2511 99,9 59,7
0,6634 -11 12,2511 101,4 60,8
0,6983 -12 12,8956 103,1 618
0,7333 -13 13,5419 104,8 62.9
0,7507 -14 13,8632 106,7 63,9
0,7682 -15 14,1864 108.7 64,9
0,7856 -16 14,5077 111 66
0,8031 -17 14,8309 113,2 67
0,8380 -18 15,4754 115,5 68
0,8555 -19 15,7986 117,7 69
0,8729 -20 16,1199 120 70
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Tz —temperatura zasilania  Tp —temperatura powrotu
Temperatura dla $rednich warunkéw atmosferycznych (zachmurzenie zmienne, wiatr staby

3 do 8 m/s). Dla innych warunkéw atmosferycznych stosowaé zmiane temperatur: Tz o + max
5°C Tp o max + 5°C.

Tabela regulacyjna dla czwartego stopnia ograniczen: obnizenie temperatury w mieszkaniach
do +10°C.

Wspotezynnik Temperatura zewnetrzna | Obcigzenie Tz Tp
obcigzenia cieplnego /°C/ cieplne /°C/ 1°C/
cieptowni
QMW/

1 2 3 4 5
0,1746 12 3,2244 50 40
0,1833 11 3,3850 51 40,5
0,2008 10 3,7082 53 41,5
0,2270 9 4,1920 55 42
0,2356 8 4,3508 56,5 43
0,2531 7 4,6740 58 43,5
0,2706 6 4,9972 59,5 44
0,2881 5 5,3204 61,5 45
0,2968 4 5,4810 63 ‘ 46
0,2968 3 5,4810 64 47
0,3229 2° 5,9630 66 47,5
0,3404 1 60,2862 68 48,5
0,3666 0 6,7700 70 49
0,3754 -1 6,9325 71,5 50
0,3841 -2 7,0932 73 51
0,4103 -3 7,5770 75 51,5
0,4190 -4 7,7377 76,5 52,5
0,4365 -5 8,0609 78 53
0,4626 -6 8,5429 80 53,5
0,4801 -7 8,8661 82 54,5
0,4888 -8 9,0267 83,5 55,5
0,4976 -9 9,1892 85 56,5
0,5238 -10 9,6731 87 57
0,5499 -11 10,1551 89 57,5
0,5674 -12 10,4782 91 58,5
0,5761 -13 10,6389 92,5 59,5
0,5936 -14 10,9621 94 60
0,6110 -15 11,2834 96 61
0,6198 -16 11,4459 97,5 62
0,6372 -17 11,7672 99 62,5
0,6547 -18 12,0904 101 63,5
0,6809 -19 12,5742 103 64
0,6983 -20 12,8956 105 65
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Tz — temperatura zasilania  Tp —temperatura powrotu
Temperatura dla $rednich warunkéw atmosferycznych (zachmurzenie zmienne, wiatr staby

3 do 8 m/s). Dla innych warunkéw atmosferycznych stosowaé zmiane temperatur: Tz o = max
5°C Tp o max + 5°C

Wykaz odbiorcow ciepta objetych planem ograniczen w dostawach ciepta zawiera Tabela
nr 2.

Tryb wprowadzania ograniczen oraz ich wielko$¢ (stopien ograniczenia) opisano
w Zataczniku nr 1.

W okresie od 1 wrzesnia do 31 maja wigkszo$é odbiorcéw ciepta (gospodarstwa domowe
i budynki wielorodzinne mieszkalne) jest chroniona przed wprowadzeniem ograniczen w
sprzedazy ciepla. Wobec powyzszego w sieci i zewngtrznych instalacjach odbiorczych
utrzymuje si¢ parametry nosnika ciepta zgodne z tabela regulacyjng bez wzgledu na stopien
obowigzujacych ograniczen. B

STOPNIE OGRANICZEN.

W celu przeprowadzenia analizy przedtuzenia pracy Przedsigbiorstwa dla réznych stopni
ograniczen zalozono, iz cata produkcja ciepla oparta jest o zrodta weglowe. Cieptownia PEC
w Konskich pracuje w oparciu o paliwo weglowe.

~ Stopien — 1.

Wprowadzane ograniczenia dotyczy odbiorcoéw cieptej wody uzytkowej i polega na obnizeniu
CWU do 40°C. Spowoduje to obniZzenie zapotrzebowania ciepta o 0,4 MW. Przedluzy to
prace Cieptowni o ok.1 dzien.

Stopien - 2.

Po wprowadzeniu ograniczenia stopnia 2, wprowadzenie ograniczenia polega na wylaczeniu
odbiorcow pobierajacych ciepto dla celow przemystowych oraz zaktadéw ustugowych
(wg tabeli nr 2.) Dzieki wprowadzonemu ograniczeniu moce wytworcze zostang ograniczone
0 0,6872 MW, co przedtuzy prace Cieptowni PEC w Konskich o ok. 4 dni. Wylgczenie
dostawy ciepta bedzie realizowane w weztach odbiorcow.

Stopien — 3

Wprowadzenie ograniczenia polega na wylaczeniu CWU dla odbiorcéw korzystajacych z tej
funkcji. Da to dalsze ograniczenie produkeji ciepta o 0,9 MW. Przedtuzy to pracg Cieptowni
o ok. 2 dni.

Stopien — 4

Po wprowadzeniu ograniczenia 3 wprowadzenie ograniczenie dotyczy odbiorcéw
komunalnych i mieszkaniowych i polega na utrzymaniu temperatury w lokalach na poziomie
+10 °C. W tym stopniu ograniczenia wyniosa ok.4MW, co pozwoli przedluzy¢ prace
Cieptowni PEC w Konskich o dalsze 10 dni.
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W okresie od 1 wrzesnia do 31 maja - zgodnie z Zarzadzeniem Wojewody Swietokrzyskiego
nr 126/2008 z dnia 07 listopada 2008 roku - ochronie przed wprowadzeniem ograniczen
podlegaja odbiorcy pobierajacy ciepto na potrzeby:

- gospodarstw domowych

- szpitale, zaktady opieki zdrowotnej

- przedsigbiorstwa energetyczne

- obiekty i urzadzenie telekomunikacji, pocztowe, telewizyjne i radiowe

- obiekty wazne dla bezpieczenstwa i obronnosci panstwa

- ztobki

- przedszkola

- edukacji

- domy pomocy spolecznej, placéwki opiekunczo-wychowawcze

- zaktady karne 1 domy poprawcze,

= Odbiorcy chronieni = Pozostali odbiorcy

Rys. 3 Udziat odbiorcow chronionych w mocy zamoéwionej (rok 2017)

9. Wspolpraca podmiotéow w warunkach wprowadzania w zycie planu
ograniczen w dostawach ciepla

Po zaistnieniu warunkow prawnych do wprowadzenia planu ograniczen w dostarczaniu
i poborze ciepta oraz po uwzglednieniu stanu rzeczywistych zapaséw paliwa ustala si¢
nastepujacy tryb postepowania:

9.1. Prezes Przedsi¢biorstwa Energetyki Cieplnej w Konskich podejmuje decyzje
o wprowadzeniu okreslonego stopnia ograniczenia i nakazuje Kierownikowi
Cieptowni Dyspozytorowi Ruchu Sieciowego wprowadzi¢ go w zycie.

9.2. Dyspozytor Ruchu Sieciowego powiadamia odbiorcéw ciepla objetych planem
ograniczen o przystgpieniu do jego realizacji podajac obowigzujacy stopien
ograniczenia, date i godzing rozpoczgcia obowigzywania ograniczenia oraz
przewidywany czas trwania, a takze adres strony internetowej, na ktdrej beda
podawane na biezaco informacje dotyczace realizacji planu ograniczen w dostawach
ciepta.

9.3. Na podstawie informacji zawartych w powiadomieniu, o ktérym mowa w punkcie
9.2. prowadzacy eksploatacje weztow cieplowniczych i kottowni realizuje plan
ograniczen zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie 8.
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9.4. Wprowadzone ograniczenia w dostawach ciepta obowigzujg do chwili ich odwotania.
Decyzje o odwotaniu ograniczen (zmianie stopnia ograniczenia lub powrocie do
normalnych warunkéw zasilania podejmuje Prezes PEC w Konskich.

9.5. Informacje o wprowadzeniu (odwotaniu) ograniczen Dyspozytor Ruchu Sieciowego
PEC przekazuje zainteresowanym podmiotom drogg telefoniczng a takze w miarg
istniejgcych mozliwosci technicznych takze w drodze poczty e mail i niezwlocznie
potwierdza na pi$mie.

10.0rgan uprawniony do kontroli stosowania ograniczen

Zgodnie z tredcig art. 11 ustep 5 pkt 3 ustawy Prawo Energetyczne organem uprawnionym
kontroli stosowania ograniczen wprowadzonych w ramach realizacji niniejszego planu jest

Wojewoda Swietokrzyski.

11.Waznos¢ planu ograniczen w dostarczaniu i poborze ciepla

11.1. Plan wprowadzenia ograniczen w dostarczaniu i poborze ciepta po jego
uzgodnieniu z Wojewoda Swietokrzyskim zachowuje wazno$é przez okres nie
dhuzszy niz trzy lata liczac od daty jego uzgodnienia.

11.2. Plan wprowadzania ograniczeh w dostarczaniu i poborze ciepta podlega
aktualizacji, co najmniej raz na trzy lata.

11.3. Wazny plan ograniczen w dostarczaniu i poborze ciepla PEC w Konskich
Zarzad Spolki wyktada do wgladu w siedzibie spotki w Konskich, ulica Armii
Krajowej 5 oraz zamieszcza Plan na stronie internetowe;.

11.4. PEC w Konskich udziela odbiorcom niezbednych wyjasnien w sprawie Planu
ograniczen oraz udostgpnia na Zzyczenie kserokopie tych fragmentéw, w ktérych
zawarte sg szczegOlowe informacje istotne dla realizacji planu ograniczen przez
odbiorce.

11.5. Czynnosci, o ktorych mowa w punkcie 11.3 PEC w Konskich zobowigzany
jest zrealizowaé co najmniej na 30 dni przed dniem obowigzywania ograniczen.

Wykaz 0s6b odpowiedzialnych za realizacje Planu wraz z numerami telefonow:

’Telefon

Lp. | Nazwisko i imi¢ Stanowisko .| Telefon Faks
stacjonarny komorkowy
1 Szatkowski Prezes 41-375-47-00 | 537-445-656 | 41-375-47-02
Tomasz
2 | Kordel Wojciech Dyr. d/s. tech. | 41-375-47-00 | 602-579-580 | 41-375-47-02
3 | Grochal Leszek Z-ca dyr. ds.|41-375-46-90 | 604-503-456 | 41-375-47-02
tech
4 | Korzekwa Starszy  mistrz | 41-375-45-10 | 606-752-188 | 41-375-47-02
Aleksander cieptowni
5 | Musiat Starszy  mistrz | 41-375-45-10 | 608-685-498 | 41-375-47-02
Whodzimierz dysp.sieci co
6 | Rusek Andrzej St.dysp.mocy 41-375-47-20 | 606-209-617 | 41-375-47-02
elektr. mistrz
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Zalyczniki do planu
Zalgcznik nr 1 Tryb wprowadzania ograniczenn w poborze ciepla oraz wielkosé tych
ograniczen
Lp Rodzaj Grupy Grupy Kryterium Organ Odpowiedzialni | Uwagi
ograniczenia | odbiorcow, odbiorcow, wprowadzani | podejmujacy za  wykonanie
ktéorych  nie | ktérych a ograniczenia | decyzjg o | poleceft
dotyczy dotyczy stopniu realizacji
ograniczenie ograniczenie ograniczenia programu
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1 STOPIEN Zgodnie z | Odbiorcy Dotyczy Prezes PEC w | Kierownik Kierownik
Zarzadzeniem grupy: IViV przypadku, w | Konskich  Sp | Cieplowni Cieptowni
Wojewody ktébrym  zapas | zoo Dyspozytor Dyspozytor
Swigtokrzyskie paliwa obnizyt Ruchu Ruchu
g0 si¢ do 12 dni Sieciowego Sieciowego
(60%  zapasu zawiadamia
strategicznego) odbiorcow
i nie ma
mozliwosci
jego szybkiego
odbudowania
2 Il STOPIEN Zgodnie z | Odbiorcy grupy | Dotyczy jw. jw Prezes PEC w
Zarzadzeniem I (przemystowi | przypadku, w Konskich ~ Sp.
Wojewody i zaktady | ktorym  zapas zoo informuje
Swigtokrzyskie ushigowe) paliwa obnizyt Wojewode
g0 sic do 8 dni Swietokrzyskie
(40%  zapasu go, Burmistrza
strategicznego) Miasta i Gminy
i nie ma Konskie,
mozliwosci Dyspozytor
jego odbudowy Ruchu
Sieciowego
zawiadamia
odbiorcow
3 HISTOPIEN | j.w. Odbiorcy grupy | Dotyczy jw Jw. jw.
v i V | przypadku, w
(komunalni i | ktérym  zapas
mieszkaniowi) paliwa obnizyt
sie do 5 dni
(25%  zapasu
strategicznego)
i nie ma
mozliwosci
jego szybkiego
odbudowania.
4 IV STOPIEN - Wszyscy Dotyczy jw jw jw.
odbiorcy: grupy | przypadku, w
odIdoV ktérym  zapas
paliwa obnizyt
si¢ do 2 dni
(10%  zapasu
strategicznego)
i nie ma
mozliwosci
jego szybkiego
odbudowania.
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Zalacznik nr 2. Wykaz obiektéow objetych planem ograniczen w dostawach
ciepla

L. Placowki ustugowe i handlowe

Salon Odziezowy ,,ROMA”
TESCO Polska

FH ,DOMATOR”’

PSS ,,SPOLEM”’
Handlowo-Ustugowa Spétdzielnia Pracy(HUSP)
Cech Rzemie$lnikow i Przedsiebiorcow
Apteka ,,Pod Kasztanami”

PZU Spokojna 2

. Firma ,,SZCZEPANEK”

10. Delikatesy ,,OLA”
11.EKO-FILTR SP. zoo

12. VIOLMAX

13.PH M&M Targowa 3

14.Pizza Tecza

15. Wynajem Powierzchni Uzytkowych
16. Sklep ,,Ela

17. Zaklad Piekarniczo- Cukierniczy
18.P.P.H.U Bolek (parter)

19.F H.U. DUKA Pitsudskiego 4

20. WINPIW

21.Dystrybucja Miesa i Wedlin GAIK
22.P.H.U. M. Krakowska

23. Stylove Wtosy

24. Astoria Kudlacz

25.Profin M. Glinka

26.LIEFERUM Telka

27.PLAST -BUD

28.Posrednictwo Ubezpieczeniowe
29. VapShop Ostatek

30. OKULIST Zak}ad Optyczny
31.Kredytcentrum

32.Pracownia Projektowa Krawczyk
33. Elektro-Mix Ledzion

34.ROMA Kuleta

35.Property Dev. Nrl

36.Property Dev Nr2

37. AXPOL Cichacki

38. MARIO Stachera

39.KREDYT CHWILOWKI Lokl
40.Kuleta Lok?2

e il ol >
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II. Biura, urzedy i budynki uzyteczno$ci publicznej

Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej
Parafia Rzymskokatolicka

Miejsko-Gminny Osrodek Pomocy Spoleczne; .
Miejsko-Gminny Dom Kultury

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR)
Urzad Miasta i Gminy w Konskich

Komenda Wojewddzka Policji

Biblioteka Pedagogiczna

Zespot Obstugi Placowek Oswiatowych

10 PPUP Poczta Polska

11.Bank PEKAO S.A.

12.Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy

13.Dom Pomocy Spolecznej

14.Credit Agricol Bank S.A.

15. Przedsigbiorstwo Budowlano-Handlowe ,,BAZA”
16.Kancelaria Notarialna

17.Komornik Sadowy

18.Komornik Sadowy

19.Miejski Zarzad Obiektami Sportowymi

20.KRUS Konskie

21. KSWP Konskie

22.Niepubliczny Zaktad Opieki Zdrowotnej ,,Poludmowa” Sp. z 0.0.
23. Swictokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego

0 RN

III.  Szkoly i przedszkola

Szkota Podstawowa Nr 1
Szkota podstawowa Nr 2
Szkota Muzyczna

I Liceum Ogolnoksztalcgce
Przedszkole Nr 3
Przedszkole Nr 4
Przedszkole Nr 5

ARGl

IV. Budownictwo wielorodzinne

Konecka Spoétdzielnia Mieszkaniowa
Hotel-Luczynski

Przedsiebiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. zoo
Wspolnota Mieszkaniowa ul. Warszawska ;
Wspdlnota Mieszkaniowa ul. 16. Stycznia
Wspdlnota Mieszkaniowa ul. Brzozowa 1A
Wspolnota Mieszkaniowa ul. Brzozowa 2

Wspdlnota Mieszkaniowa ul. Polna 4

Wspdlnota Mieszkaniowa ul. Polna 4A

N AN A el a
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10. Wspdlnota Mieszkaniowa ul. Polna 4B

11. Wspdlnota Mieszkaniowa ul. Polna 4C

12. Wspolnota Mieszkaniowa ul. Polna 27

13. Wspoélnota Mieszkaniowa ul. Poludniowa 2

14. Wspolnota Mieszkaniowa ul. Potudniowa 4

15. Wspdlnota Mieszkaniowa ul. Potudniowa 6

16. Wspolnota Mieszkaniowa ul. Poludniowa &
17. Wspolnota Mieszkaniowa ul. Potudniowa 10
18. Wspolnota Mieszkaniowa ul. Polna 3

19. Wspdlnota Mieszkaniowa ul. Zamkowa 20A
20. Wspolnota Mieszkaniowa ul. 1-go Maja 39

21. Wspdlnota Mieszkaniowa ul. 1-go Maja 39A
22. Wspolnota Mieszkaniowa ul. 1-go Maja 35-37
23. Wspdlnota Mieszkaniowa ul. 1-go Maja 45

24. Wspdlnota Mieszkaniowa ul. 1-go Maja 47

25. Wspdlnota Mieszkaniowa ul. Iwo Odrowaza 7
26. Wspdlnota Mieszkaniowa ul. Iwo Odrowaza 9
27. Wspolnota Mieszkaniowa ul. Iwo Odrowgza 11
28. Wspoblnota Mieszkaniowa ul. Hubala 1

29. Wspdlnota Mieszkaniowa ul. Hubala 3

30. Wspolnota Mieszkaniowa ul. Hubala 3A

31. Wspolnota Mieszkaniowa ul. Hubala 5

32. Wspdlnota Mieszkaniowa ul. Hubala 5SA

33. Wspolnota Mieszkaniowa ul. Hubala 6

34. Wspolnota Mieszkaniowa ul. Hubala 7

35. Wspolnota Mieszkaniowa ul. Hubala 8

36. Wspolnota Mieszkaniowa ul. Hubala 10

37. Wspolnota Mieszkaniowa ul. Hubala 11

38. Wspolnota Mieszkaniowa ul. Hubala 12-13
39. Wspolnota Mieszkaniowa ul. 16-go Stycznia 2
40. Wspolnota Mieszkaniowa ul. 16-go Stycznia 2A
41. Wspolnota Mieszkaniowa ul. 16-go Stycznia 6

V. Odbiorcy indywidualni

Wykaz odbiorcow indywidualnych znajduje si¢ w siedzibie PEC w Konskich
zoo w Konskich ul. Armii Krajowej 5



Zadgcznik

Szablon zawiadomienia Wojewody S'wietokrzyskiego o potrzebie
wprowadzenia ograniczer w dostarczaniu i poborze ciepta

Miejscowosé, data
Znak Sprawy

(Im|Q| Nazwusko) ..................................
Wojewoda Swietokrzyski

al. IX-Wiekow Kielc 3
25-515 Kielce

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt ..........coooovnv..... ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo
(wskaza¢ pkt z ustawy)

energetyczne (jt. DzU....... poz........) oraz w zwigzku z wyczerpaniem przez przedsiebiorstwo
cieptownicze we wspotpracy z uzytkownikami systemu cieptowniczego:
........................................... OO RN

wykonujacego dziatalno$¢ w zakresie zaopatrzenia w cieplo na terenie.................. , PO wyczerpaniu
(wskaza¢ miejsce)
wszelkich dostepnych $rodkow i dziatan stuzacych zaspokojeniu potrzeb odbiorcow na ciepto:

......................................................................................................................

(Wymieni¢ podjete dziatania, $rodki przez przedsigbiorce)

.................

zgtaszam do Pana/i Wojewody koniecznosé wprowadzenia ograniczen w  dostarczaniu
ciepta dla odbiorcow pobierajacych cieplo na potrzeby:

..................................................................

(wymieni¢ jakie)

1. Maksymalna wielkos¢ wnioskowanych ograniczen w  dostarczaniu ciepta planowa do
WPIOWAAZENIA WYNOSI:..........voevvs oo oo ;
(wskazag)

2. Rodzaje  odbiorcow, kt6rych ograniczenia w  dostarczaniu  ciepta bedg
GOEYCZYEL.o oottt :
(wymieni¢)

3. Grupy odbiorcéw wytaczonych z ograniczen w dostarczaniu
CIBPHRL...... ..o ;

(wymienic)
4 Czas trwania wnioskowanych ograniczefi w dostarczaniy cieplat. .o,

(wskazac)

Kierownik Jednostki
{podpis)



WYKAZ WEZLOW CIEPLNYCH PEC w KONSKICH sp. z 0.0.- stan od 01.04.2021 r

Moc Prze-
Rodzaj | Para- . ptyw | Grupa
wezla | metry Odbiorca Adres

mw] | th taryt.

1 W/G o
w |KSM A.Krajowej 2
n |Przedszkole Nr 4 A Krajowej 6
n [|M-G Osrodek Pomocy Spotecznej A. Krajowwej 22
2 W/lo w §Szkota Podstawowa Nr 1 A.Krajowej 2
3 WIG
n |KSM Lipowa 6
n [Wspoinota ZGM 1 Maja 35-37
n |Wspdlnota ZGM 1 Maja 39
n |Wspodlnota ZGM 1 Maja 39A
n [Wspoinota ZGM 1 Maja 45
n JWspoélnota ZGM 1 Maja 47
n |Gmina 1 Maja 57
4 Wi/lo w |Dom Pomocy Spolecznej Warszawska 25
5 W/l '
8 W/
7 WIG
R-1
R-2
8
Wil
Wi/l
9 Wi
10 W/l
11
Wil
Wi
12 | Wil
13 | WIG
14 | WIG el
15 | Wilo FH DOMATOR sc
16 | wi |Warszalis
17 | Wilo w |PSS "SPOLEM" Spétdzielcza 3
18 W/lo w |Jan Krawczyk Inwestycije tazienna 13
19 | Wilo w |Plech i Zigba tazienna 8
20 | Wio w |Komenda Wojewddzka Policji tazienna 12 T
21 H/lo w |FIRMA "SZCZEPANEK" Warszawska 13 T-1
22 B/lo w |Zak.Piek.Cukier Waligérski Warszawska 15 T-1
w  IBudynek handlowo-ustugowy Warszawska 15
23 B/lo w |Stylove wiosy - zakiad fryzjerski Warszawska 15 T-1
24 B/lo w |Pizza "Tecza" Kulesza Warszawska 15 T-1
25 Wi/lo w  {VapShop Warszawska 15 T-1
26 Wi/lo w |Krakowiak Zofia Targowa 5 T-1
27 | Wrlo w  [Maj Zbigniew Targowa 5 T-1
27 | WIG Vymmienniko




29 W/lo w |Cech Rzemiesinikdw i Przedsiebiorcow Pl.Kosciuszki 4 0,0330§ 0,57
30 | Wio Apteka "Pod Kasztanami" Pitsudskiego 16 0,0250] 0,43
31 B/l 1i sk ¢ 00f 0,29
32 W/lo w [Milcarz Izabela Pitsudskiego 6 0,0080f 0,14
33 W/lo w |Pitsudskiego 4 Pitsudskiego 4 0,0140] . 0,24
Jadwiga Kulesza 0,0077] 0,13
Komornik Szteleblak 0,0046| 0,08
Pracownia Projektowa Krawczyk 0,0017| 0,03
34 Hi/ 0,59
35 H/I 0,59
36 W/ ) N 1,36
37 | Wio w |PCPR Spoétdzielcza 3 0,0500] 0,86
38 | Wilo w |Budynek mieszkalno-ustugowy lwo Odrowgza 16 0,0237] 0,41
‘ w |Kancelaria Notarialna E. Swiecicka 0,0107{ 0,18 T=1
w |Maria Wiodarczyk 0,00604 0,10 T-11
w |Komornik Sgdowy 0,0070] 0,12 T-1
39 | W/o w |Satuga Zbigniew lwo Odrowaza 4 0,0100] 0,17 T=1
40 | Wilo w jPlast Bud Stolarka L. Sauga lwo Odrowaza 4 0,0100} 0,17 T-1
41 W/lo w |Biblioteka Pedagogiczna Zamkowa 5 0,0300} 0,52 T-1
42 W/ : |
43 1 Wi
Wi
44 | WIG
45 W/
48 Wi B : s aplzlVia o0
47 | Wio w |M. Trojanowska (Pokora) 1 Maja 44 0,0080] 0,14 T-1
48 Wilo w |S.C. Ratown Medycznego 1 Maja 44 0,0450] 0,77 T-1
49 | Wilo Pitsudskiego 8 0,0130f 0,22
w JKosmulski Artur 0,0079] 0,14 T-1
w |Elekiromix Ledzion
50 H/lo Izabela Pargietla Pocztowa 1
51 | WIG Wep 2|16 Styezhia
52 | Wilo w |PSS"SPOLEM 18 Stycznia
53 | Wit | iw  |Przedszkole’Nr 52 ZOPO. Ks.:Granfa'
54 w |Parafia Rzymsko-Katol. Bud.Parafii ks. Granata 8
55 | Wi/lo w |Parafia Rzymsko-Katol. Sale Katech. ks. Granata 8 0,0690] 1,19 T-1
W/lo Bud. mieszkalno-ustugowy 16 Stycznia 0,0380} . 0,00
56 w |Lipiec Lech 16 Stycznia 1E 0,0150f 0,26 T-1
w  |"BAZA" H. Kos 16 Styczna 1D 0,0110] 0,19 T-1
w |Delikatesy "OLA" Kudtacz 16 Stycznia 1A 0,0070] 0,12 T-1
w |KREDYTCENTRUM-9 16 Stycznia 1 0,0050| 0,086 T-1
57 | Wio w |PKO S.A Zamkowa 12
58 | H/ B
59 H/l
860 | Wilo Szkota Muzyczna
61 HIl ik
62 H/l
63 H/
64 H/




. Jagietto Bogdan
71 H/l
. 72 | W/G
n §P.P.H. Janecka K. - czes¢ ustugowa parter |Pocztowa 8F 0,0085
n |Puto NEZILLO | pietro Pocztowa 8F 0,0070
n [Puto cze$¢ mieszkalna il pietro Pocztowa 8F 0,0058
n |Pigtkowska Magdalena Pocztowa 8E/3 0,0060
n |Kadziela Przemystaw Pocztowa 8E/2 0,0080 -
n [Smotuch Zofia Pocztowa 8E 0,0050f 0,21 T-3
’ n |Berger Elzbieta : Pocztowa 8A 0,0133} 0,57 | T-3
n |Szperaczek (Berger) Pocztowa 8A 0,0067] 0,29 T-3
n |Zbigniew Puto Pocztowa 8D 0,0140] 0,60 T-3
’ n |Lieferum Telka Pocztowa 8D 0,0060! 0,26 T3
n |Dystrybucja Migsa i Wedlin GAIK Pocztowa 8B 0,0060} 0,26 T-3
n |Sklep "ELA" Pocztowa 10 0,0040f 0,17 T-3
= = . . S o e e
74 Wi
75 W/
76
Wi
77 Wil
78 Wi
79 Wi
80 | WIG
81 Wi/ & 04130
82 | Wi/o 0,0120
83 | wi .0,0440
84 | wil '
85 W/
86 Wi I
87 | win Al
88 | Wio ca Robota 29
5o M e e
90 Wi
91 Wi
92 W/
. 93 Wi
94 Wi |
95 | Wilo Szwieca Robota
- 196 ] Poln
o7 H/
98 H/
— 99 | win
100 H/l
101 | WL
- 102 H/l
403 | Wil




104 | Wi
105 § Wi/
106 | - H/
107 Wi/l
108 H/l
109 Wi/
1074000
110 § W/lo Credit Agricole 0,0410
111 ] KL/G 800
112 | KL/G
113 | KL/IG
114 | Wil
115 1 Wilo Anna Leivo Putaskiego 2 D
116 | Wilo w [Suchodolski Stawomir Pu’faskiego 2B
117 | Wilo Kuleta Jacek Pl. Kosciuszki 3
w_|Lokal Nr 1 - Kredyt Chwilowki '
w [Lokal Nr 2 Kuleta
118 | ‘Wi/lo
w {Salon Fryzjerski "Wioletta" Targowa 3
w  |M$M Musiat
119 1 Wilo w |Chojnacki Stanistaw Robotnicza 1
120 | W/lo w [Filiks Adam Dominik Spéidzielcza 8B
121 | Wilo w |KSWP Staszica 2a
122 | Wilo w |TESCO : Staszica 1
123 | W/o w |AXPOL A. Cichacki 1 Maja 22
124 | Wilio w |MARIO B. Stachera 1 Maja 23
125 | Wilo w |Zapata Marcin Pitusudskiego 38
126 | Wil OEHVEDEV IObickinid i i a L gl
127 | wii_ v |Riopery DevEobiektinrais il Bl B LisoWaia B
128 | Wilo w |Dom Kultury Partyznatow 9 Partyzantéw 9
129 | Wi/ w }Andrzej Cuper Hubala
H hydroelewator
W wymiennik Moc ciepina zamoéwiona przez odbiorcéw
B bezposredni T1 T11
G grupowy T-1 2,6847| 25937 0,091
I indywidualny T-2 8,7310
W ‘wysokie param T-3 6,7673|T4 T41 -
n niskie param. T-4 0,2402{ 0,0000 0,2402
Razem ciepiownia 18,4232 .
R rozdzielacz T-5 3,3936
Apg automatyka pogodowa h Ogélem 21,8168

wezly cieplne bedace wtasnoécig PEC



Moc szt.
Wezly hydroelewatorowéPEC (H/) 0,919 18
Wezly hydroelewatorowe odbiorcéw (H/lo) 0,302 2
Razem wezly hydroelewatorowe 1,221 20
Wezly bezposrednie PEC (B/l) 0,02 1
Wezly bezpoérednie odbiorcéw (B/lo) 0,0175 3
Razem wezly bezposrednie 0,0375 4
Wezty wymiennikowe PEC (W/) 6,5 49
Wezty wymiennikowe odbiorcéw (W/lo) 3,2952 46
Wezly wymiennikowe PEC (W/G) 7,3695 10
Razem wezly wymiennikowe (W/I+Wio+WG) 17,1647 105
Razem 18,4232 129
Wiasnoéé PEC Moc szt.
Wezly hydroelewatorowe PEC (H/l) 0,919 18
Wezly bezposrednie PEC (B/l) 0,02 1
Wezly wymiennikowe PEC (W/) 6,5 49
Wezty wymiennikowych (W/G) 7,3695 10
Razem 14,8085 78
Wiasnosé odbiorcéw Moc szt.
Wezly hydroelewatorowe odbiorcéw (H/lo) 0,302 2
Wezly bezpos$rednie odbiorcow (B/l1o) 0,0175 3
Wezly wymiennikowe odbiorcéw (W/lo) 3,2952 46
Razem 3,6147 51

18,4232



